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Q= Σ(U * A) * (Tpom- Tzew)

Parametry niezmienne:

Twew – temperatura w budynku

U – przenikalność przegrody

A – powierzchnia przegrody

Straty ciepła budynku
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Ilość ciepła dostarczana do budynku
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Q= U * A * (Tgrz- Tpom)

Q= m * cp * (Tzaś- Tpow)
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Regulacja ilościowa – zmiana przepływu - regulatory stałotemperaturowe
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Schemat hydrauliczny Regulator

Vitotronic 100 HC1B

- Vitodens 2xx

Vitotronic 200 HO1B

- Vitodens 200-W (>49 kW)

Vitotronic 200 HO2B

- Vitodens 2xx (<35 kW)

- regulacja stałotemperaturowa

- regulacja pogodowa

Regulatory kotłów wiszacych

- regulacja pogodowa
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Regulatory kotłów stojących małej mocy (<70kW)

19.03.2018 8

Schemat hydrauliczny Regulator 

- regulacja stałotemperaturowa Vitotronic 100 KC2B

- Vitola 200

- Vitoladens 300-T

Vitotronic 100 KC4B

- Vitorond 100/111
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Regulatory kotłów stojących małej mocy (<70kW)
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Schemat hydrauliczny Regulator

- regulacja pogodowa Vitotronic 200 KO1B

- Vitola 200

- Vitoladens 300-T

Vitotronic 200 KO2B

- Vitorond 100/111

- Vitorondens 200-T

Vitotronic 200 KW6B

- Vitoladens 300-C

- Vitocrossal 300
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Regulatory kotłów stojących średnie mocy (>70kW)
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RegulatorSchemat hydrauliczny

- regulacja stałotemperaturowa Vitotronic 100 GC7B

- Vitocrossal 100

Vitotronic 100 CC1E

Vitotronic 100 CC1I
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Regulatory kotłów stojących średnie mocy (>70kW)
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Schemat hydrauliczny Regulator

Vitotronic 200 GW7B

- Vitocrossal 100

- regulacja pogodowa

Vitotronic 200 CO1E

Vitotronic 200 CO1I
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Schemat hydrauliczny Regulator

- regulacja pogodowa
Vitotronic 300 CM1E

Vitotronic 300 CM1I

Regulatory kotłów stojących średnie mocy (>70kW)

Instalacje wielokotłowe
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Instalacje wielokotłowe
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Schemat hydrauliczny Regulator

Vitotronic 300-K MW1B

- kotły stojące (max 4 szt.)

Vitotronic 300-K MW2B

- kotły wiszące (max 4 lub 8 szt.)

- regulacja pogodowa

- regulacja pogodowa
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Dodatkowe obiegi grzewcze
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Schemat hydrauliczny Regulator

- regulacja pogodowa

- regulacja pogodowa

Vitotronic 200-H HK1B

Vitotronic 200-H HK3B
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Vitotronic 200 HO1B Vitotronic 200 HO2B

file:///C:/Users/ponm/Desktop/prezentacje/AT_I/Vitotronic200HO1B_Service.exe
Vitotronic 200HO2B.exe
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Tryb serwisowy

Poziom kodowania 2

Automatyka

Tryb serwisowy
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Serwis

Diagnoza
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SA 00:1

- wersja instalacji

Poziom kodowania 2

Ogólne

Kod serwisowy Opis 



© Viessmann Group

SA 2E:0

- nie przestawiać

SA 32:0

- nie przestawiać

SA 34:0

- nie przestawiać

SA 33:0

- nie przestawiać

Poziom kodowania 2

Ogólne

Kod serwisowy Opis
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Komunikacja KM-BUS 

[145]

Wyjście [157]* :

- pompa cyrkulacyjna 

wody użytkowej

- meldowanie usterek

* styk bez napięciowy

Zasilanie własne [40] 

sparowane z 

wyjściem napięcia 

[40A]

Wejścia DE1, DE2, DE3:

- Przełączanie programów roboczych z zewnątrz

- Zapotrzebowanie z zewnątrz

- Blokowanie z zewnątrz

- Blokowanie z zewnątrz ze zgłoszeniem usterki

- Wejście zgłoszenia usterki

- Zadanie krótkotrwałej pracy pompy cyrkulacyjnej

Wejście [0-10V]

Zadanie temperatury zasilania 

sygnałem napięcia stałego

Poziom kodowania 2

Ogólne

Rozszerzenie EA1



© Viessmann Group

SA 35:0

- zestaw uzupełniający EA1

35:0 – brak zestawu uzupełniającego

:1 – z zestawem uzupełniającym

* rozpoznawane automatycznie

SA 36:0

- funkcja wyjścia 

zewstawu uzupełniającego 

EA1

36:0 – komunikat o błędzie

:1 – brak funkcji

:2 – brak funkcji

SA 1E:0

- funkcja wyjścia 0-10V 

zestawu EA1

1E:0   – 0 – 100ºC

:1   – 30 – 120ºC

Poziom kodowania 2

Ogólne

Kod serwisowy Opis
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SA 3A:0

- funkcja wejścia DE1 zestawu 

uzupełniającego EA1

3A:

3b:

3C:0 – brak funkcji

:1 – przełączania programów roboczych

:2 – zapotrzebowanie z zewnątrz z wymaganą temp. wody na

zasilaniu    

:3 – blokowanie z zewnątrz 

(działanie pompy SA 3E) 

:4 – blokowanie z zewnątrz ze zgłoszeniem usterki               

:wody (działanie pompy SA 3E)

:5 – wejście zgłoszenia usterki

:6 – krótkotrwała praca pompy cyrkulacyjnej c.w.u.

(czas pracy pompy SA 3d)

SA 3b:0

- funkcja wejścia DE2 zestawu 

uzupełniającego EA1

SA 3C:0

- funkcja wejścia DE3 zestawu 

uzupełniającego EA1

Poziom kodowania 2

Ogólne

Kod serwisowy Opis
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SA 3d:5

- czas pracy pompy 

cyrkulacyjnej przy  

eksploatacji krótkotrwałej

3d:1

do

:60 – czas pracy w minutach

SA 40:0

- funkcja wejścia [96]

40:0 – brak funkcji

:1 – zapotrzebowanie z zewnątrz

:2 – blokowanie z zewnątrz

SA 41:10

- nie przestawiać

Poziom kodowania 2

Ogólne

Kod serwisowy Opis
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SA 51:0

- praca z podłączonym 

czujnikiem temperatury 

bufora

51:0 – pompa  kotłowa pracuje zawsze

:1 – nie  ustawiać

:2 – pompa obiegu kotła pracuje gdy zapotrzebowanie           

na ciepło i pracuje palnik

SA 52:0

- czujnik temperatury bufora

52:0 – bez czujnika  temperatury w buforze

:1 – z czujnikiem temperatury w buforze

* Rozpoznawane automatycznie

SA 42:10

- nie przestawiać

Poziom kodowania 2

Ogólne

Kod serwisowy Opis
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Komunikacja KM-BUS 

[145]

Zasilanie własne [40]

Czujnik temperatury 

wody w podgrzewaczu 

[5]

Czujnik temperatury 

kolektora [6]
Pompa obiegu solarnego [24]Czujniki temperatur [7], [10], 

oraz wyjście [22] dla funkcji 

wspomagania ogrzewania 

CO.

Poziom kodowania 2

Ogólne

Rozszerzenie SM1
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SA 54:0

- instalacja solarna

54:0 – brak modułu SM1

:1 – instalacja z regulatorem Vitosolic 100

:2 – instalacja z regulatorem Vitosolic 200

:3 – instalacja z modułem SM1

:4 – instalacja z modułem SM1 i funkcją dodatkową

* rozpoznawane automatycznie

Poziom kodowania 2

Ogólne

Kod serwisowy Opis
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SA 6E:50

- korekta wskazania 

temperatury zewnętrznej

6E:0 – korekta wskazania -5K

do

:49 – ikorekta wskazania  -0,1K

:50 – brak korekty

:51 – korekta wskazania +0,1K

do

:99 – korekta wskazania +4,9K

Poziom kodowania 2

Ogólne

Kod serwisowy Opis
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Poziom kodowania 2

Ogólne

Moduł komunikacyjny LON
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SA 76:0

- moduł komunikacyjny LON

76:0 – brak modułu LON

:1 – z modułem LON

* rozpoznawane automatycznie

SA 77:1

- nr. odbiornika LON

77:1 do :4 – kotły grzewcze

:5 – regulator kaskadowy Vitotronic 300K

:6 

do 

:97 – Vitotronic 200H

:98  - Vitogate

:99 – Vitocom

SA 79:1

- zgłaszanie usterek poprzez 

LON

79:0 – regulator nie jest menedżerem usterek

:1 – regulator jest menedżerem usterek

Poziom kodowania 2

Ogólne

Kod serwisowy Opis
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SA 7F:1

- dom jedno-/wielorodzinny

7F:0 – dom wielorodzinny

:1 – dom jednorodzinny

SA 80:6

- minimalny czas trwania 

usterki po którym nastąpi 

zgłoszenie

80:0 – natychmiastowe zgłoszenie

:2 

do

:99 minimalny czas po którym nastąpi zgłoszenie usterki

(1 stopień nastawy - 5s)

SA 7b:1

- synchronizacja czasu 

poprzez LON

7b:0 – bez przesyłania godziny

:1 – regulator przesyła godzinę

Poziom kodowania 2

Ogólne

Kod serwisowy Opis
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SA 88:0

- jednostka temperatury

88:0 – wskazanie w °C

:1 – wskazanie w °F

SA 8A:175

- nie przestawiać

SA 81:1

- automatyczna zmiana czasu

lato/zima

81:0 – ręczna zmiana czasu lato/zima

:1 – automatyczna zmiana czasu lato/zima

:2 – z odbiornikiem radiowym*

:3 – regulator odbiera godzinę z modułu LON

* rozpoznawane automatycznie

Poziom kodowania 2

Ogólne

Kod serwisowy Opis
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SA 8F:0

- blokowanie menu

8F:0 – menu dostępne

:1 – menu zablokowane

:2 – dostępne tylko ustawienia podstawowe

SA 90:128

- stała czasowa do obliczania 

śr. temp. zew.

90:1

do

:199 – stała czasowa do obliczenia średniej temperatury  

zewnętrznej (1 stopień nastawy – 10min)

Poziom kodowania 2

Ogólne

Kod serwisowy Opis
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Poziom serwisowy 2

Ogólne

Vitocom 100 GSM2
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SA 95:0

- moduł komunikacyjny 

Vitocom 100

95:0 – brak modułu Vitocom 100

:1 – z modułem Vitocom 100

* rozpoznawane automatycznie

SA 97:0

- odczyt temp zewnętrznej 

poprzez moduł LON

97:0 – temperatura mierzona jest przez własny czujnik

temperatury

:1 – temperatura odbierana z sieci LON

:2 – regulator wysyła informacje o temperaturze zew.

SA 98:1

- numer instalacji

98:1

do

:5 – nr instalacji przy monitorowaniu instalacji przez

moduł Vitocom 300

Poziom kodowania 2

Ogólne

Kod serwisowy Opis
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SA 9b:70

- Wymagana temp. na 

zasilaniu przy zapotrzebowani 

z zewnątrz

98:0

do

:127 – wymagana wartość temperatury zasilania w przypadku

sygnału „zapotrzebowanie z zewnątrz” 

SA 9C:20

- Monitorowanie odbiorników 

LON

9C:0 – brak monitorowania

:5

do

:60 – jeśli odbiornik nie odpowiada przez zadany czas następuje

zgłoszenie usterki

Poziom kodowania 2

Ogólne

Kod serwisowy Opis
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SA 9F:8

- temperatura różnicowa

9F:0

do

:40 – temperatura różnicowa niezbędna do prawidłowej pracy 

mieszaczy

Poziom kodowania 2

Ogólne

Kod serwisowy Opis
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SA 04:0

- histereza łączeniowa palnika

04:0 – histereza 4K

:1 – histereza sterowana zapotrzebowaniem na ciepło   

(6-12K)

:2 - histereza sterowana zapotrzebowaniem na ciepło   

(6-20K)

SA 06:75

- temperatura maksymalna

06:20 

do

:127 – ograniczenie maksymalnej temperatury kotła

* Wartość początkowa kodu określona przez wtyk kodujący

SA 02:0

- typ palnika

02:0 – palnik jednostopniowy

:1 – palnik  dwustopniowy

:2 – palnik modulowany

Poziom kodowania 2

Kocioł

Kod serwisowy Opis
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SA 10:20

- opóźnienie przyłączania 2. 

stopnia palnika podczas 

eksploatacji grzewczej

10:0 –

do

:199 – * 128Ks

SA 11:20

- opóźnienie przyłączania 2. 

stopnia palnika podczas  

ogrzewania zasobnika

10:0 –

do

:199 – * 128Ks

SA 12:20

- opóźnienie opóźnienie

odłączania stopnia palnika

10:0 –

do

:199 – * 128Ks

Poziom kodowania 2

Kocioł

Kod serwisowy Opis
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SA 13:6

- odchyłka wyłączenia 6K 

palnika

13:0 – bez odchyłki

:1 – 1K

do

:20 – 20K

Poziom kodowania 2

Kocioł

Kod serwisowy Opis

SA 16:6

- offset palnika modulowanego 

przy optymalizacji rozruchu 

6K

16:0 –

do

:15 – 15K

SA 17:120

- wzmocnienie regulacji 

palnika modulowanego

17:0 –

do

:255 – zakres regulacji 0 – 25,5% krok 0,1%
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SA 18:30

- czas cofania palnika 

modulowanego 300s

18:1 –

do

:199 – zakres regulacji 10 – 1990  1krok=10s

SA 1A:6

- czas optymalizacji rozruchu 

palnika modulowanego

1A:0 –

do

:60 –

SA 1C:120

- sygnał B4 na wtyku [41]

1C:1 –

do

:199 – zwłoka licznika czasu pracy palnika

konserwacji (1 stopień nastawy – 1s)

Poziom kodowania 2

Kocioł

Kod serwisowy Opis
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SA 21:0

- cykl konserwacji

21:0 – brak ustawienia cyklu konserwacji

:1

do

:100 – liczba godzin pracy palnika do następnej konserwacji

(1 stopień nastawy – 100 h)

SA 23:0

- cykl konserwacji

23:0 – brak ustawienia cyklu konserwacji

:1

do

:24 – liczba miesięcy do następnej konserwacji   

(1 stopień nastawy – 1 miesiąc)

SA 1F:0

- czujnik temperatury spalin

1F:0 – brak monitorowania temperatury

:1

do

:250ºC – przekroczenie ustawionej temp. wywołuje komunikat

konserwacji

Poziom kodowania 2

Kocioł

Kod serwisowy Opis
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SA 26:0

- zużycie paliwa przez 1. 

stopień palnika

26:0 – brak zliczania

:1

do

:99 – 0,1 do 9,9 1krok=0,1l/h

SA 27:0

- zużycie paliwa przez 1. 

stopień palnika

27:0 – brak zliczania

:1

do

:99 – 10 do 1990 1krok=10l/h

SA 24:0

- cykl konserwacji

24:0 – brak żądania konserwacji

:1 – żądanie konserwacji, minął ustawiony cykl  

(na wyświetlaczu napis „konserwacja”)    

Poziom kodowania 2

Kocioł

Kod serwisowy Opis
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SA 29:0

- zużycie paliwa przez 2. 

stopień palnika

29:0 – brak zliczania

:1

do

:99 – 0,1 do 9,9 1krok=0,1l/h

SA 2A:0

- zużycie paliwa przez 2. 

stopień palnika

2A:0 – brak zliczania

:1

do

:99 – 10 do 1990 1krok=10l/h

SA 28:0

- cykliczny zapłon

28:0 – brak zapłonu cyklicznego

:1

do

:24 – 1 do 24h , wymuszenie pracy palnika, każdorazowo na 30s

Poziom kodowania 2

Kocioł

Kod serwisowy Opis
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SA 56:0

- ograniczenie temp. c.w.u.

56:0 – temperatura c.w.u. regulowana w zakresie 10 – 60°C

:1 – możliwość ustawienia temperatury c.w.u. powyżej 60°C

* Temperatura max. określona przez wtyk kodujący

SA 58:0

- temperatura wygrzewu

antybakteryjnego c.w.u.

58:0 – bez funkcji wygrzewu antybakteryjnego

:10

do

:60 (90) – temperatura wygrzewu antybakteryjnego
* Należy uwzględnić SA 56 i SA 63

SA 55:0

- histereza zasobnika

55:0 – stała histereza ±2,5K

:1 – ogrzewanie adaptacyjne

Poziom kodowania 2

Ciepła woda użytkowa

Kod serwisowy Opis
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SA 59:0

- temperatura załączenia

podgrzewu c.w.u.

59:0 – podgrzew z histerezą ±2,5K

:1

do

:10 – wartość o ile musi spaść temperatura zasobnika by załączył

się podgrzew

Poziom kodowania 2

Ciepła woda użytkowa

Kod serwisowy Opis

SA 5b:0

- nie przestawiać
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SA 5E:0

- praca pompy ładowania   

zasobnika przy sygnale 

blokowania z zewnątrz

5E:0 – pompa w trybie regulacyjnym

:1 – pompa wyłączona

:2 – pompa włączona

SA 5F:0

- praca pompy ładowania 

zasobnika przy sygnale   

zapotrzebowanie z zewnątrz

5F:0 – pompa w trybie regulacyjnym

:1 – pompa wyłączona

:2 – pompa włączona

Poziom kodowania 2

Ciepła woda użytkowa

Kod serwisowy Opis

SA 60:20

- temperatura kotła w 

stosunku do aktualnej 

temperatury c.w.u.

60:5

do

:25 – o ile ma być wyższa temperatura wody na kotle od aktualnej 

temperatury c.w.u.
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SA 62:2

- czas dobiegu pompy c.w.u.

62:0 – bez dobiegu pompy

:1 -

do

:15 – czas dobiegu w minutach

SA 67:40

- 3. temperatura c.w.u.

67:0

do

:60 – temperatura c.w.u. utrzymywana przez kocioł podczas 

pracy instalacji solarnej 

* Należy uwzględnić SA 56 

SA 61:0

- załączenie pompy c.w.u.

61:0 – pompa c.w.u. startuje po uzyskaniu delty 7K

:1 – pompa c.w.u. startuje razem z palnikiem

Poziom kodowania 2

Ciepła woda użytkowa

Kod serwisowy Opis
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SA 71:0

- praca pompy cyrkulacyjnej 

c.w.u. podczas ładowania 

zasobnika

71:0 – praca zgodnie z programem czasowym

:1 – pompa wyłączona podczas ładowania zasobnika

:2 – pompa włączona 

* Tylko regulator pogodowy

SA 72:0

- praca pompy cyrkulacyjnej 

c.w.u. podczas wygrzewu

antybakteryjnego

72:0 – praca zgodnie z programem czasowym

:1 – pompa wyłączona podczas ładowania zasobnika

:2 – pompa włączona 

* Tylko regulator pogodowy

SA 73:0

- tryb pracy pompy 

cyrkulacyjnej c.w.u.

73:0 – praca zgodnie z programem czasowym

:1

do 

:6 – pompa włączona x razy/h na 5 minut

:7 – pompa stale włączona

* Tylko regulator pogodowy

Poziom kodowania 2

Ciepła woda użytkowa

Kod serwisowy Opis
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Komunikacja KM-BUS 

[145]

Czujnik temperatury zasilania obiegu z mieszaczem

[2], czujnik temperatury powrotu [17]
Sterowanie silnikiem mieszacza 

[52]

Sterowanie pompą 

obiegu z mieszaczem 

[20]

Zasilanie własne [40] 

sparowane z 

wyjściem napięcia 

[40A]

Potencjometr do 

przypisania zestawu 

do obiegu 

grzewczego
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SA A0:0

- zdalne sterowanie

A0:0 – brak zdalnego sterowania

:1 – Vitotrol 200

:2 – Vitotrol 300

* Rozpoznawane automatycznie

SA A1:0

- blokowanie zdalnego

sterowania
* Tylko Vitotrol200

A1:0 – można dokonywać nastaw na zdalnym sterowaniu

:1 – zablokowane zdalne sterowanie, można tylko sterować 

trybem „party”

SA A2:2

- preferencja zasobnika

A2:0 – brak preferencji zasobnika

:1 – preferencja tylko w stosunku do mieszacza

:2 – preferencja dla pompy obiegu grzewczego i mieszacza

:3 –

do

:15 – płynna preferencja w stosunku do mieszacza

Poziom kodowania 2
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Kod serwisowy Opis
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SA A3:2

- praca pompy obiegowej w 

zależności od temp. zewn.

SA A4:0

- ochrona przez zamarzaniem

A4:0 – ochrona aktywna

:1 – ochrona wyłączona

* Ochronę można wyłączyć pod warunkiem ustawienia A3:-9

Poziom kodowania 2
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SA A5:5

- logika pracy pompy

A5:0 – logika wyłączona

SA A6:36

- temperatura przejścia 

lato/zima

A6:5

do

:35 – temperatura automatycznego przejścia lato/zima

:36 – brak automatycznego przejścia w tryb lato
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SA A7:0

- funkcja ekonomiczna 

mieszaczy

A7:0 – funkcja wyłaczona

:1 – funkcja właczona

SA A9:7

- przestój pompy obiegowej

A9:0 – brak przestoju

:1

do

:15 – przestój pompy obiegowej przy zmianie trybu pracy 

lub temperatury wymaganej pomieszczenia

Poziom kodowania 2
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SA b0:0

- praca ze sterowaniem 

temperaturą pomieszczenia

b0:0 – brak wpływu temperatury pomieszczenia, praca zgodnie z  

krzywą grzewczą

:1 – temperatura komfortowa – krzywa grzewcza

temperatura zredukowana – sterowanie temp. pom.

:2 – temperatura komfortowa – sterowanie temp. pom.

temperatura zredukowana – krzywa grzewcza

:3 – oba tryby sterowane temperaturą pomieszczenia

SA b2:8

- współczynnik wpływu  

pomieszczenia

b0:0 – brak wpływu temperatury 

:1

do

:64 – współczynnik wpływu pomieszczenia na krzywą 

grzewczą
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SA b5:5

- logika pracy pompy

b5:0 – logika wyłączona
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SA C5:20

- minimalna temperatura 

obiegu

C5:1

do

:127 – minimalna temperatura obiegu grzewczego

* Zależna od parametrów kotła

SA C6:74

- maksymalna temperatura 

obiegu

C6:10

do

:127 – maksymalna temperatura obiegu grzewczego

* Zależna od parametrów kotła

SA d3:14

- pochylenie krzywej 

grzewczej

d3:2 – krzywa grzewcza 0,2

do

:35 – krzywa grzewcza 3,5
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SA d5:0

- przełączanie programu 

roboczego z zewnątrz

d5:0 – praca z temperaturą zredukowaną 

:1– praca z temperaturą komfortową

SA d6:0

- praca pompy obiegu 

grzewczego przy sygnale 

blokowania z zewnątrz

d6:0 – pompa w trybie regulacyjnym

:1 – pompa wyłączona

:2 – pompa włączona

SA d4:0

- poziom krzywej grzewczej

d4:-13

do

:40 – przesunięcie równoległe krzywej grzewczej
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SA d8:0

- przełączanie programu 

roboczego z zewnątrz przez  

moduł EA1

d8:0 – brak przełączania programu roboczego

:1– wejście DE1 modułu EA1 przełącza program

:2– wejście DE2 modułu EA1 przełącza program 

:3– wejście DE3 modułu EA1 przełącza program

SA E1:1

- zakres regulacji Vitotrola 200

E1:0 – zakres regulacji 3-23ºC

:1 – zakres regulacji 10-30ºC

:2 – zakres regulacji 17-37ºC

SA d7:0

- praca pompy obiegu 

grzewczego przy sygnale 

zapotrzebowanie z zewnątrz

d7:0 – pompa w trybie regulacyjnym

:1 – pompa wyłączona

:2 – pompa włączona

Poziom kodowania 2
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SA F1:0

- suszenie jastrychu

F1:0 – funkcja nie aktywna

:1 

do

:6 – suszenie jastrychu wg profili czasowych

:7 – stała praca ze stałą temperaturą na zasilaniu 20ºC

SA F2:8

- ograniczenie czasowe trybu 

party 

F2:0 – tryb „party” bez ograniczenia czasowego

:1 

do

:12 – czas trwania trybu party w h.

SA E2:50

- korekta wskazania 

temperatury 

E2:0 – korekta -5K

do

:49 – korekta -0,1K

:50 – brak korekty 

:51 – korekta +0,1K

do

:99 –korekta +4,9K
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SA F8:-5

- min. temp. ochrony przed 

przechłodzeniem budynku

F8:+10

do

:-60 – temperatura zewnętrzna aktywująca ochronę przed 

przechłodzeniem budynku 

:-61 – funkcja ochrony przed przechłodzeniem nieaktywna

SA F9:-14

- temperatura graniczna 

ochrony przed   

przechłodzeniem budynku

F8:+10

do

:-60 – graniczna temperatura zewnętrzna ochrony 

przed przechłodzeniem budynku 
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Ochrona przed przechłodzeniem budynku
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SA FA:20

- szybki dogrzew 

pomieszczenia

FA:0

do

:50 – wzrost temperatury w stosunku do wyliczonej z krzywej 

grzewczej przy przejściu z temperatury oszczędnej na 

temperaturę komfortową w %

SA Fb:30

- czas trwania szybkiego 

dogrzewu pomieszczenia

FA:0

do

:150 – czas trwania szybkiego dogrzewu w minutach 

(1 stopień nastawy – 2 minuty)

Poziom kodowania 2

Obieg grzewczy …
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