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Procedura przyłączania mikroinstalacji
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• Podstawa prawna

Procedurę przyłączenia mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej reguluje art. 7 ustawy Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2012r. Nr 1059 z późn. zm.).

• Definicja mikroinstalacji

Zgodnie z ustawą mikroinstalacją jest odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej 
elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu 
znamionowym niższym niż 110 kV.

• Wnioskodawca

Podmiotem starającym się o przyłączenie mikroinstalacji, może być:
a) osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej,
b) osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
c) pozostałe podmioty prawa.
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• Opłata za przyłączenie

Za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji nie pobiera się opłaty za przyłączenie.

• Wykonawca mikroinstalacji

Budowa zarówno samej mikroinstalacji Jak i instalacji łączącej mikroinstalację z siecią 
elektroenergetyczną może być wykonana jedynie przez osobę posiadającą właściwe uprawnienia:

• Certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania: kotłów i pieców na 
biomasę, systemów  fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła, płytkich 
systemów geotermalnych,

lub
• Zaświadczenie kwalifikacyjne gr. E,
• Uprawnienia budowlane (jeśli wymagane).



Regulacja prawna (ustawa Prawo energetyczne) wskazuje na dwa tryby 
postępowania w przypadku przyłączenia mikroinstalacji:
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• w oparciu o art.7 ust. 8d4 – przyłączenie na podstawie zgłoszenia.

Podmiot może ubiegać się o przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia, w przypadku, gdy 
moc zainstalowana w mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa jego obiektu i jeśli jest 
przyłączony do sieci dystrybucyjnej, jako odbiorca końcowy.

• w oparciu o ogólne zapisy art. 7 – przyłączenie poprzez złożenie wniosku do PGE Dystrybucja S.A. 
o określenie warunków przyłączenia

W przypadku ubiegania się o przyłączenie mikroinstalacji poprzez złożenie wniosku o określenie 
warunków przyłączenia, w przypadku, kiedy moc zainstalowana mikroinstalacji jest większa od mocy 
przyłączeniowej jego obiektu lub nieruchomość nie jest przyłączona do sieci.



Przyłączenie mikroinstalacji 
na podstawie zgłoszenia

6



7

Druk zgłoszenia
str. 1
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Druk zgłoszenia
str. 2
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Druk zgłoszenia
str. 3
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Druk zgłoszenia
Oświadczenie 
wykonawcy



Wymagane załączniki
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• schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji; 
w przypadku, gdy zgłaszającym jest przedsiębiorca, układ połączeń powinien zawierać układ  
pomiarowy energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji,

• w zależności od rodzaju instalowanych jednostek wytwórczych:
załącznik A – Specyfikacja Techniczna Turbiny Wiatrowej,
załącznik B – Specyfikacja Techniczna Turbiny i Generatora,
załącznik C – Specyfikacja Techniczna dla instalacji fotowoltaicznej,

• wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),

• pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego imieniu.
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Załącznik C
str. 1
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Załącznik C
str. 2



14

• Zgłaszający otrzymuje pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z informacją o terminie 
przyłączenia mikroinstalacji.

• W ustalonym ze Zgłaszającym terminie pracownicy Spółki realizują prace dostosowawcze sieci do 
wprowadzania energii elektrycznej.

• Po zakończeniu prac i stwierdzeniu budowy źródła zgodnie z przedłożonymi dokumentami 
i wymaganiami, PGE Dystrybucja S.A. wystawia „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi 
dystrybucji energii elektrycznej”.

• Zawarcie przez Zgłaszającego z PGE Dystrybucja S.A. Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji i ze Sprzedawcą - Kupującym 
Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej.

Zgłoszenie należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym terminem przyłączenia mikroinstalacji.

Przebieg procesu przyłączenia



Przyłączenie mikroinstalacji 
na podstawie wniosku 

o określenie warunków przyłączenia
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Druk wniosku 
o określenie warunków 
przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej 
dla wytwórców
str. 1
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Druk wniosku 
o określenie warunków 
przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej 
dla wytwórców
str. 2
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Druk wniosku 
o określenie warunków 
przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej 
dla wytwórców
str. 3
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Druk wniosku 
o określenie warunków 
przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej 
dla wytwórców
str. 4
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Druk wniosku 
o określenie warunków 
przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej 
dla wytwórców
str. 5



Wymagane załączniki
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• plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego 
obiektu względem istniejącej sieci.

• w zależności od rodzaju instalowanych jednostek wytwórczych:
załącznik A – Specyfikacja Techniczna Turbiny Wiatrowej,
załącznik B – Specyfikacja Techniczna Turbiny i Generatora,
załącznik C – Specyfikacja Techniczna dla instalacji fotowoltaicznej,

• elektryczny schemat instalacji z wewnętrznym źródłem,

• wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności 
gospodarczej),

• pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu.



Przebieg procesu przyłączenia
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• Pisemne potwierdzenie otrzymania wniosku.

• Warunki przyłączenia są wydawane wraz z projektem umowy o przyłączenie. Warunki przyłączenia 
w szczególności zawierają zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne, obowiązki stron, 
termin przyłączenia oraz ważności umowy, osoby wskazane do koordynacji prac oraz dpowiedzialność 
stron i zasady rozstrzygania sporów.

• Realizacja procesu przyłączenia po stronie Spółki rozpoczyna się z dniem podpisania umowy 
o przyłączenie. Po realizacji przez Strony swoich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie, 
następują etapy:

- odbiór urządzeń wykonanych przez PGE Dystrybucja S.A.,
a

- po stronie Wnioskodawcy - złożenie „Oświadczenia o wykonaniu mikroinstalacji”, które podpisuje 
Wnioskodawca i Wykonawca, potwierdzając tym samym prawidłowość wykonanych przez siebie 
prac.

.



Przebieg procesu przyłączenia
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• Po zakończeniu prac i stwierdzeniu budowy źródła zgodnie z umową o przyłączenie, 
PGE Dystrybucja S.A. wystawia „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii 
elektrycznej.

• Zawarcie przez Wnioskodawcę z PGE Dystrybucja S.A. Umowy dystrybucji energii elektrycznej 
i ze Sprzedawcą-Kupującym Umowy sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci 
dystrybucyjnej.
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Druk oświadczenia
Wykonawcy oraz 
Podmiotu Przyłączanego



Informacje dodatkowe
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Umowa o świadczeniu usług dystrybucji. 
Umowa sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci 

dystrybucyjnej z mikroinstalacji.
Umowa kompleksowa – prosument.
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• Do zawarcia ww. umów niezbędny jest dokument „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi 
dystrybucji energii elektrycznej”.

• Z dokumentem tym należy zgłosić się do PGE Dystrybucja S.A. oraz do wybranej Spółki Obrotu 
(posiadającej koncesję na obrót energią elektryczną i zawartą umowę świadczenia usług dystrybucji 
z PGE Dystrybucja S.A.) w celu zawarcia ww. umów.

• Po zawarciu ww. umów pracownicy PGE Dystrybucja S.A., w uzgodnionym terminie, zainstalują 
w miejscu rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych układ pomiarowo –
rozliczeniowy dwukierunkowy umożliwiający pomiar wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej energii 
elektrycznej i układ zabezpieczający.

.
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Sprawdzenie zgodności 
wykonania prac związanych 
z instalacją mikroinstalacji 
polegać będzie na 
sprawdzeniu rodzaju i mocy 
zainstalowanych źródeł 
oraz parametrów 
przetwornika.

Dla inwertera przetwarzającego energię ze źródła 
fotowoltaicznego przyłączonego do sieci nN nastawy 

powinny być zgodne z poniższą tabelą.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


