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Materiały do montażu instalacji klimatyzacyjnych. 

Eksploatacja instalacji klimatyzacyjnych 

Sprzęt i narzędzia do montażu instalacji klimatyzacyjnych. 
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Zadania klimatyzacji  

 

Klimatyzacja jest udoskonaloną formą wentylacji mechanicznej.  

Zadaniem, które powinno być zrealizowane dzięki zastosowaniu klimatyzacji 

jest utrzymanie na wymaganym poziomie: 

 – temperatury, 

 – wilgotności, 

 – czystości powietrza, 

 – ruchu powietrza niezależnie od zmiennych warunków w pomieszczeniu, 

pory roku i warunków zewnętrznych.  

 

Ze względu na spełniane zadania – klimatyzację dzielimy na:  

– klimatyzację komfortową,  

– klimatyzację przemysłową.  

Zadania i podział klimatyzacji 
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Montaż klimatyzatora typu Split 

W pierwszej kolejności należy wybrać odpowiednie miejsce montażu 
jednostki wewnętrznej i zewnętrznej 
 
 
Przy wyborze lokalizacji jednostki wewnętrznej należy pamiętać o 
zapewnieniu równomiernego rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniu 
oraz zapewnieniu komfortu użytkowania klimatyzatora.  
 
Nie należy doprowadzać do nadmiernych przeciągów w strefie stałego 
przebywania ludzi. Unikniemy dzięki temu zbędnych problemów zdrowotnych, 
gdyż nie jest wskazane kierowanie powietrza nawiewanego bezpośrednio na 
osoby przebywające w pomieszczeniu.  
Zależy nam na zapewnieniu komfortowej temperatury w pomieszczeniu, a nie 
na „schłodzeniu” osób w nim przebywających.  
 
W trakcie montażu jednostki wewnętrznej warto mieć również na uwadze 
dostęp serwisowy do urządzenia, choćby na potrzeby czyszczenia filtrów                     
i dezynfekcji parownika.  
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Lokalizacja jednostki zewnętrznej jest uzależniona od różnych czynników.                  
W miarę możliwości warto przewidzieć jej montaż tak aby odległość od 
jednostki wewnętrznej była możliwie jak najkrótsza.  
Jednostkę zewnętrzną montujemy na konstrukcji wsporczej typu L 
przytwierdzonej do ściany zewnętrznej budynku, możemy ją posadowić na 
konstrukcji nośnej na dachu obiektu lub na wylewce betonowej na gruncie.  
 
W przypadku klimatyzatorów z pompą ciepła bezwzględnie należy montować 
jednostkę zewnętrzną około 30-50 cm nad gruntem tak aby umożliwić odpływ 
i gromadzenie kondensatu powstałego w trakcie odszraniania agregatu 
zewnętrznego.  
 
Ponadto jednostki zewnętrzne powinny być montowane w miejscach dobrze 
wentylowanych. W miarę możliwości należy zapewnić łatwy dostęp dla celów 
serwisowych. Bardzo istotną kwestią jest też wybór lokalizacji, w której hałas 
emitowany głównie przez wentylatory nie będzie przeszkadzał użytkownikowi 
i sąsiadom. Nie zaleca się montować agregatu w pobliżu okien i wejść do 
budynków. 

Montaż klimatyzatora typu Split 
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Mając właściwie ustalone i zaakceptowane przez inwestora odpowiednie 

miejsce montażu dla jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, przystępujemy do 

montażu w pierwszej kolejności jednostki wewnętrznej.  

 

Montujemy stelaż, na którym zostanie powieszona jednostka wewnętrzna 

naścienna. 

 

Wyznaczamy na ścianie środek jego położenia, poziomujemy i 

przytwierdzamy do ściany.  

 

W następnej kolejności w ścianie wykonujemy otwór o średnicy 65mm (tak 

aby zakryty został on przez jednostkę wewnętrzną), przez który 

poprowadzona zostanie instalacja freonowa, elektryczna i odprowadzenia 

skroplin. Otwór wykonujemy z lekkim spadkiem na zewnątrz.  

Montaż klimatyzatora typu Split 
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Montaż klimatyzatora typu Split 

[www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl] 
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Montaż klimatyzatora typu Split 
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W otworze dobrze jest zamontować tuleję ochronną, a od strony ściany 
zewnętrznej rozetę, która osłoni otwór i zwiększy estetykę wykonanej 
instalacji.  

Montaż klimatyzatora typu Split 

[www.systherm.pl] 
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Odpływ skroplin z jednostki wewnętrznej należy zawsze jeśli tylko to 
możliwe wykonywać w sposób grawitacyjny, prowadząc rurę ze spadkiem 
ok 3%, 5%.  
Rozwiązanie z pompką skroplin należy traktować jako ostateczność. 
Pompka jest częścią mechaniczną, która zwiększa ryzyko awarii systemu 
klimatyzacyjnego.  
Po zamontowaniu instalacji odpływu skroplin należy sprawdzić jej drożność 
wlewając około 2 litry wody do tacy ociekowej. Jeśli klimatyzator pracuje w 
układzie całorocznym (np. serwerownia) w rurze odpływowej należy 
zamontować kabel grzejny.  

Montaż klimatyzatora typu Split 
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Montaż klimatyzatora typu Split 

Przed powieszeniem jednostki wewnętrznej na stelażu zamontowanym na 

ścianie, podłączamy do niej instalację chłodniczą. 

 

Łączenie wykonujemy jako kielichowe skręcane, dlatego należy zwrócić 

szczególną uwagę na staranne wykonanie kielicha, tak aby zapewnić 

trwałość i szczelność instalacji chłodniczej.  

[www.systherm.pl] 
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Na zewnętrznej powierzchni kielicha (między stożkiem kielicha i stożkiem 

nakrętki) stosujemy pastę zapewniającą poślizg i zapobiegającą skręceniu 

kielicha w trakcie dokręcania śrubunków.  

[www.systherm.pl] 

Montaż klimatyzatora typu Split 
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Koniecznie należy zaizolować śrubunki na rurociągu gazowym 

i cieczowym przy jednostce wewnętrznej. 

 

Zapobiegnie to wykraplaniu wilgoci na zewnętrznej powierzchni rur 

i powstawaniu zacieków na ścianie pod jednostką wewnętrzną.  

Montaż klimatyzatora typu Split 

[www.systherm.pl] 
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Montaż jednostki zewnętrznej możemy wykonać na przykład na konstrukcji 

wsporczej typu L.  

 

Należy pamiętać o wypoziomowaniu konstrukcji i montażu jednostki 

zewnętrznej na gumowych podkładkach antywibracyjnych. 

 

Aby uchronić instalację chłodniczą przed uszkodzeniem przez osoby 

trzecie rurociągi można prowadzić na przykład w stalowej rurze osłonowej.  

 

Jednostkę należy zamontować w bezpiecznej odległości od ściany, tak aby 

zapewnić swobodny przepływ powietrza przez skraplacz oraz aby możliwa 

była jego późniejsza konserwacja i oczyszczenie.  

Montaż klimatyzatora typu Split 
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Montaż klimatyzatora typu Split 
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Montaż jednostki zewnętrznej 

[www.systherm.pl] 
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Mając zamontowaną jednostkę wewnętrzną oraz zewnętrzną 

przystępujemy do podłączenia instalacji chłodniczej do jednostki 

zewnętrznej. 

 

W trakcie przeprowadzania instalacji przez przegrody budowlane 

koniecznie należy zaślepić rurociągi chłodnicze, tak aby żadne 

zanieczyszczenia nie dostały się do wnętrza rurociągów.  

 

Należy przestrzegać dopuszczalnych różnic poziomów oraz długości 

instalacji podanych przez producenta.  

Montaż klimatyzatora typu Split 
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Przewody instalacji rurowej łączące jednostki wewnętrzną z zewnętrzną, 

należy prowadzić jak najkrótszą drogą, nie kolidującą z innymi 

instalacjami oraz biorąc pod uwagę możliwości wykonania przewiertów w 

przegrodach konstrukcyjnych budynku. Istnieją trzy podstawowe zasady 

wykonania instalacji chłodniczej, a mianowicie instalacja powinna być 

wykonana: 

• sucho, 

• czysto, 

• szczelnie. 

Stosując się do tych zasad, na każdym etapie montażu należy zwrócić 

szczególną uwagę na zabezpieczenie rur chłodniczych przed 

zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

Montaż klimatyzatora typu Split 
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Montaż klimatyzatora typu Split 

Próba szczelności 

 

Po montażu rurociągów należy wykonać nadciśnieniową próbę szczelności 

instalacji chłodniczej przy wykorzystaniu azotu technicznego. 

Wartość ciśnienia należy dostosować do rodzaju montowanego urządzenia. 

Wartość próby winna być podana w instrukcji montażu. 

Nadciśnieniowa próba szczelności daje większą gwarancję szczelności 

układu niż próba podciśnieniowa wykonywana pompą próżniową.  

 

Jest to szczególnie istotne dla początkujących instalatorów, którzy nie 

posiadają dostatecznego doświadczenia i wprawy w wykonywaniu połączeń 

kielichowych. Jakiekolwiek nieszczelności w trakcie wykonywania próby 

nadciśnieniowej zostaną ujawnione i nie dopuścimy do emisji czynnika 

chłodniczego do atmosfery.  
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Montaż klimatyzatora typu Split 

Szczelność sprawdzamy roztworem mydlanki z wodą (np. płyn do naczyń + 

woda), spryskując nim miejsca połączeń skręcanych ( lutowanych).  

 

Do dyspozycji są również specjalne detektory elektroniczne pozwalające 

sprawdzać szczelność szczególnie w miejscach trudno dostępnych                        

(np. szachty instalacyjne). 

Próba szczelności 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 20 30.04.2020 TM - Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 

 

Montaż klimatyzatora typu Split 

Wykonywanie próżni w układzie klimatyzacyjnym 
 

Po pomyślnym wyniku próby szczelności można przystąpić do wykonania 

próżni w układzie chłodniczym.  

 

Do tego celu służy pompa próżniowa, która usuwa powietrze i obniża 

ciśnienie w układzie chłodniczym. 

 

Przy obniżonym ciśnieniu wilgoć zawarta w powietrzu odparowuje i instalacja 

zostaje osuszona.  

 

W trakcie próżniowania układu istotne znaczenie ma czas jej trwania oraz 

temperatura zewnętrzna. Im niższa temperatura na zewnątrz tym niższe 

ciśnienie należy osiągnąć w instalacji i czas próżni się wydłuża. 

 



10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 21 30.04.2020 TM - Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 

 

Montaż klimatyzatora typu Split 

[www.systherm.pl] 

Wykonywanie próżni w układzie klimatyzacyjnym 
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Montaż klimatyzatora typu Split 

W przypadku układów o długości instalacji nie przekraczającej 10 mb czas 

trwania próżni nie powinien być krótszy niż 60 minut.  

 

Celem próżniowania instalacji nie jest samo uzyskanie podciśnienia (jak 

twierdzą niektórzy instalatorzy) tylko jego utrzymanie przez dłuższy czas 

tak aby wilgoć miała czas odparować.  

 

Poprawne wykonanie próżni ma znaczenie dla żywotności klimatyzatora. 

Wilgoć pozostała w układzie chłodniczym wchodzi w reakcję z olejem 

tworząc kwasy, które uszkadzają uzwojenia silnika elektrycznego                  

w sprężarce.  

 

Może prowadzić również do przymarzania i blokowania elementu 

rozprężnego.  

Wykonywanie próżni w układzie klimatyzacyjnym 
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Montaż klimatyzatora typu Split 

Wykonywanie próżni w układzie klimatyzacyjnym 

 

[www.systherm.pl] 
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Wykonanie połączeń elektrycznych 

 

W trakcie wykonywania próżni mamy sporo czasu aby wykonać 

podłączenia elektryczne w jednostce zewnętrznej i wewnętrznej.  

 

Dobrze jest jeśli klimatyzator jest podłączony w rozdzielni elektrycznej do 

oddzielnego zabezpieczenia elektrycznego typu C.  

 

W trakcie prac elektrycznych koniecznie należy zapoznać się ze 

schematem w instrukcji montażu, bądź umieszczonym na obudowie 

jednostki wewnętrznej i zewnętrznej, tak aby zgodnie z nim dokonać 

podłączeń. 

 

Montaż klimatyzatora typu Split 
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Wykonanie połączeń elektrycznych 

Montaż klimatyzatora typu Split 
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Napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym 

 

Po poprawnym wykonaniu próżni można przystąpić do napełnienia 

instalacji czynnikiem chłodniczym.  

 

W przypadku klimatyzatorów typu split jednostki zewnętrzne fabrycznie 

napełnione są czynnikiem w ilości odpowiedniej dla określonej przez 

producenta długości rurociągu cieczowego. 

 

Przykładowo jeśli mamy układ o długości instalacji 30 mb, a producent 

określa, że powyżej długości 10mb instalację należy dopełnić 

czynnikiem, to w pierwszej kolejności należy określić ilość dodatkowego 

czynnika chłodniczego i dopełnić go przed otwarciem zaworów                           

w jednostce zewnętrznej.  

Montaż klimatyzatora typu Split 
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Ilość czynnika przypadająca na każdy dodatkowy metr jest zależna od 

wydajności układu, a co za tym idzie od średnicy rurociągu cieczowego. 

I tak dla średnicy ¼” ilość dodatkowego napełnienia wynosi 20g/mb.  

Powyższą instalację należy dopełnić czynnikiem w ilości 400g.  

Po uzupełnieniu dodatkowej ilości czynnika można całkowicie otworzyć 

zawory odcinające w jednostce zewnętrznej i przystąpić do 

uruchomienia . 

 

Montaż klimatyzatora typu Split 

Napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym 
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Napełnienie instalacji czynnikiem chłodniczym 

Montaż klimatyzatora typu Split 
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Uruchomienie klimatyzatora 

Klimatyzator uruchamiamy pilotem zdalnym i ustawiamy tryb pracy na 

chłodzenie. Po uruchomieniu kontrolujemy wskazania ciśnień na 

manometrach podłączonych do zaworu serwisowego klimatyzatora. 

Ciśnienie mierzone przez manometr w trakcie pracy klimatyzatora w trybie 

chłodzenia, jest ciśnieniem ssania.  

 

Dla czynnika R410 A, w poprawnie działającym klimatyzatorze powinno 

wynosić około 7.5 bar, co odpowiada temperaturze odparowania czynnika 
chłodniczego +2 °C.  

Dodatkowo termometrem można sprawdzić temperaturę powietrza 

nawiewanego przez jednostkę wewnętrzną, która powinna wynosić 
bezpośrednio na nawiewie około 10°C mniej niż temperatura powietrza 

wpływającego do parownika.  

Temperatura na sterowniku powinna być ustawiona na wartość o około 5-
6°C niższą niż temperatura na zewnątrz, tak aby korzystanie z klimatyzatora 

nie powodowało problemów zdrowotnych. 

Montaż klimatyzatora typu Split 
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Poprawnie zamontowany klimatyzator powinien służyć użytkownikowi 

przez długie lata. Bezwzględnie należy pamiętać o przeglądach oraz 

konserwacji jednostki zewnętrznej i wewnętrznej.  

 

Przeglądy konserwacyjno-serwisowe klimatyzatorów zalecane są 2 razy w 

ciągu roku, najlepiej w miesiącu marzec / kwiecień i sierpień lub 4 razy w 

roku w przypadku pomieszczeń serwerowni i monitoringu, gdzie 

wymagana jest praca całoroczna urządzenia.  

 

Częstotliwość wykonywania przeglądów uzależniona jest od lokalizacji 

obiektu, stopnia zanieczyszczenia środowiska i intensywności eksploatacji 

urządzeń. Jest to niezbędne ze względów zdrowotnych użytkowników, 

prawidłowej pracy układu i dla zachowania gwarancji na urządzenie.  

Montaż klimatyzatora typu Split 
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Odbiór techniczny urządzeń klimatyzacyjnych. 

 

Odbiór techniczny odbywa się zawsze po zakończeniu wszelkich 

czynności montażowych i wykonaniu badań.  

 

Celem odbioru technicznego jest stwierdzenie, że instalacja została 

wykonana zgodnie z projektem i może być dopuszczona do eksploatacji.  

 

Pozytywna ocena prób i uruchomienie oraz przeprowadzenie badań 

sanitarno-higienicznych stanu powietrza w pomieszczeniach stanowi 

podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru technicznego 

urządzeń.  

Odbiór techniczny 
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Odbiór techniczny polega na sprawdzeniu, czy:  

– instalacja i jej poszczególne części wykonane są zgodnie z 

powykonawczym projektem technicznym,  

– jakość montażu odpowiada obowiązującym warunkom technicznym 

wykonania, 

 – istnieje dostęp do instalacji i urządzeń umożliwiający właściwą 

eksploatację, czyszczenie i konserwację,  

– instalacja jest szczelna,  

– instalacja poddana została regulacji, 

– przeprowadzono badania techniczne urządzeń, 

– są kompletne dokumenty niezbędne do eksploatacji.  

Odbiór techniczny 
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Regulacja instalacji obejmuje następujące czynności:  

 

– wykonanie pomiarów wstępnych,  

– dokonanie regulacji urządzeń wraz z wykonaniem pomiarów 

sprawdzających między kolejnymi zabiegami regulacyjnymi, 

 – wykonanie pomiarów po zakończeniu regulacji.  

 

 

Regulacja instalacji 
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Montaż klimatyzatora typu Split 
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Montaż klimatyzatora 

 

Widoczna na ścianie płyta, do 

której montuje się jednostkę 

wewnętrzną 

Przykładowy montaż 

klimatyzatora typu Split. 

http://arbiter.pl/zdjecie/10880
http://arbiter.pl/zdjecie/10881
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Montaż klimatyzatora typu Split 
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Płyta zainstalowana nad oknem.  

 

Klimatyzator split będzie na niej wisiał. 

 

Należy wykuć otwory w ścianie, przez 

które bedą przechodziły połączenia z 

jednostką zewnętrzną  

Jednostka wewnętrzna to tzw parownik.  

 

Montaż tak blisko sufitu nie jest najlepszym 

rozwiązaniem. 

http://arbiter.pl/zdjecie/10882
http://arbiter.pl/zdjecie/10883
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Kucie otworu w ścianie - za pomocą 

szlifierki kątowej. 

 

Należy pamiętać by zachować spadek 

dla rurki ze skroplinami. 

 

Montaż klimatyzatora typu Split 
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Wraz z klimatyzatorem, w komplecie zostały 

dołączone rurki miedziane. 

Rurki są izolowane - a także zabezpieczone 

korkami, aby nie dostawała się do nich 

wilgoć. 

http://arbiter.pl/zdjecie/10884
http://arbiter.pl/zdjecie/10884
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Montaż klimatyzatora typu Split 
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Otwór na zewnątrz 

Parownik klimatyzacji po zdjęciu 

obudowy.  

 

Dociera tutaj zimny czynnik i poprzez 

nawiew powietrza i aluminiowe blaszki 

jest rozpraszane zimno . 

 

http://arbiter.pl/zdjecie/10889
http://arbiter.pl/zdjecie/10890
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Elektronika klimatyzatora.  

Montaż klimatyzatora typu Split 
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Wykuta rynienka pod przewód 

zasilający 230V  

 

                                                                

 

Elektronika sterująca klimatyzatora  

znajduje się w jednostce wewnętrznej 

http://arbiter.pl/zdjecie/10893
http://arbiter.pl/zdjecie/10895
http://arbiter.pl/zdjecie/10899
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Do zestawu dołączono także podkładki 

antywibracyjne - na których należy postawić 

klimatyzator, także taśmę izolacyjną oraz peszel 

do przeprowadzenia skroplin.  

 

Kabel - to przewód sterujący skraplaczem  

Montaż klimatyzatora typu Split 

                                                                

Teoretycznie można skonfigurować,                    

z której strony chcemy mieć wylot skroplin.  
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http://arbiter.pl/zdjecie/10900
http://arbiter.pl/zdjecie/10902
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Próba przeprowadzenia rur. Widoczny peszel to 

rura na skropliny - w której musi być spadek.  

                                                              

Przeprowadzanie rurek do czynnika.  

Rurki te różnią się średnicą.  

Montaż klimatyzatora typu Split 

                                                              

Przeprowadzanie rurek do czynnika.  

Rurki te różnią się średnicą.  
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http://arbiter.pl/zdjecie/10905
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Montaż klimatyzatora typu Split 

                                                                  

Rurki po połączeniu. Na razie izolacja nie jest 

naciągnięta - gdyż czeka nas jeszcze 

przeprowadzenie próby szczelności 

przygotowanej instalacji.  

                                                                

Skraplacz i zawory - dwudrożny górny i 

trójdrożny z wejściem serwisowym dolny. 

Zawór górny to tzw zawór wysokiego ciśnienia - 

cieczowy, zaś zawór dolny to zawór gazu.  

 

Zawór gazu i cała instalacja gazu jest 

zbudowana z rurek o większym przekroju  

http://arbiter.pl/zdjecie/10906
http://arbiter.pl/zdjecie/10907
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Skraplacz będzie stał na balkonie. 

Widoczne gumowe nogi antywibracyjne  

Montaż klimatyzatora typu Split 

Połączenie elektryczne jest jednoznaczne, 

należy je wykonywać zachowując warunki 

BHP, zgodnie z instrukcją montażu 
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http://arbiter.pl/zdjecie/10908
http://arbiter.pl/zdjecie/10909
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Rurki zaizolowane - również fabrycznie  

Montaż klimatyzatora typu Split 
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Uwaga - ten klimatyzator wykorzystuje 

czynnik ekologiczny R407C jako - czynnik 

roboczy.  

 

Część klimatyzatorów - starszych działa na 

R22 ( obecnie zabroniony). 

 

Napełnienie instalacji wykonuje 

uprawniony instalator. 

http://arbiter.pl/zdjecie/10910
http://arbiter.pl/zdjecie/10912


10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

                                        

Po zdjęciu zaślepek z zaworów oraz zaślepek z rur 

łączymy starannie.  

 

Dobrze przed skręceniem posmarować gwinty 

olejem - podobnie jak powierzchnię  ślizgania się 

nakrętki po rurze.  

 

Na tym etapie w instalacji nie ma jeszcze ciśnienia 

 

Montaż klimatyzatora typu Split 
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Zdjęte zaślepki serwisowe - pod którymi są zawory. 

 

Prezentowane działania wiążą się z 

wypuszczeniem w powietrze części czynnika. 

Nawe w przypadku ekologicznego R407C nie jest 

to bez znaczenia dla środowiska naturalnego.  

http://arbiter.pl/zdjecie/10946
http://arbiter.pl/zdjecie/10947
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Odkręcamy górny zawór (cieczowy kluczem 

imbusowym) i czekamy na napłynięcie ciśnienia 

poprzez górną rurkę do jednostki wewnętrznej 

klimatyzatora i napełnienie całego obwodu.  

 

Klimatyzator jest fabrycznie nabity czynnikiem pod 

ciśnieniem. Gdy przepływ czynnika ustanie (kilka 

sekund), należy zakręcić zawór i wykonać próbę 

szczelności instalacji. 

 

Najlepiej specjalnym sprayem psikać na połączenia, 

lub wodą z mydłem. Wykrycie nieszczelności na tym 

etapie umożliwi naprawę instalacji bez utraty 

czynnika i serwisu. 

Montaż klimatyzatora typu Split 

45 30.04.2020 TM - Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 

 

http://arbiter.pl/zdjecie/12187


10.09.2013 Systemy energetyki odnawialnej 

                                                                

Szpachla do pokrycia dziur w ścianie  

                                                                 

Wykuty otwór pod przewód zasilający.  

Montaż klimatyzatora typu Split 
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Skraplacz na balkonie 

Montaż klimatyzatora typu Split 
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A to jeszcze jedna zaleta klimatyzacji.  

Na zewnątrz 4 stopnie celsjusza, urządzenie 

włączone na grzanie. 

 

Nagrzano 24,5 stopni a grzejniki są 

wyłączone. 
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Montaż klimatyzatora typu Split 
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Pamietaj! 

 

Montaż urządzeń klimatyzacyjnych , próby ciśnienia, napełnianie układu 

winien przeprowadzić instalator posiadający stosowne uprawnienia,  

doświadczenie i wiedzę techniczną. 

 

Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, 

instrukcjami montażu, serwisu itp. 

 

 

[www.poradnik.novio.pl] 
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Montaż klimatyzatora typu Split – błędy montażowe Montaż klimatyzatora typu Split 

Montaż klimatyzatora naściennego (tzw. split) może przysporzyć wielu 

problemów, więc warto powierzyć go profesjonalistom.  

W innym przypadku, istnieje ryzyko, że urządzenie po zamontowaniu nie 

będzie działało prawidłowo.  

 

Zamontowanie klimatyzacji nie jest prostą sprawą i sama instrukcja nie 

wystarcza, by później urządzenie działało tak, jak należy.  

 

Istotna jest nie tylko wiedza na temat danego klimatyzatora, ale również 

specjalne uprawnienia.  

Obecnie do zamontowania klimatyzatora potrzebny jest odpowiedni 

certyfikat, który potwierdza przeszkolenie montera w związku z obrotem 

czynnikami chłodniczymi. 
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Montaż klimatyzatora typu Split – błędy montażowe 

Do najczęściej popełnianych błędów w montażu klimatyzacji należą: 

​ 

1. Zły dobór mocy chłodniczej urządzenia 

By urządzenie spełniało swoje funkcje, musi być odpowiednio dobrane do 

pomieszczenia, które ma chłodzić. Normą jest 1 kW na 10m2 – w domach, 

biurach i innych obiektach bierzemy również pod uwagę: zyski ciepła od 

okien, sztuczne oświetlenie, ilość znajdujących się w pomieszczeniu osób                      

i sprzętów i dopiero na tej podstawie dobieramy właściwe urządzenie.   

 

2. Złe umiejscowienie jednostki wewnętrznej. 

Żeby dane pomieszczenie mieszkalne było skutecznie schłodzone, jednostka 

wewnętrzna klimatyzatora powinna być umieszczona w pobliżu okien, gdyż to 

one generują najwięcej ciepła w letnie dni.  

Błędem jest umieszczanie klimatyzatora tuż nad łóżkiem lub z nadmuchem 

na stół czy sofę, bo wtedy jesteśmy narażeni na przeziębienie. 
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Montaż klimatyzatora typu Split – błędy montażowe 

3. Nieprawidłowe wykonanie połączenia kielichowego pod jednostką 

wewnętrzną.  

Nieprawidłowe połączenie odcinka instalacji fabrycznie zamontowanego                        

w urządzeniu z pozostałą częścią instalacji może skutkować nieszczelnością 

układu i ubytkami czynnika chłodniczego. 

 

4. Nieprawidłowe wykonanie podłączenia instalacji do agregatu 

zewnętrznego. 

Ten błąd popełniony przy zaworach również może skutkować nieszczelnością 

układu i ubytkami czynnika chłodniczego. 

 

5. Nieumyślne załamanie rurociągu podczas zaginania instalacji.  

Trzeba pamiętać, że rura miedziana musi być zaginana delikatnie, pod 

odpowiednim kątem gięcia. W przeciwnym razie, załamanie rury skutkuje 

ograniczeniem przepływu czynnika chłodniczego i nieprawidłową pracę 

urządzenia.  
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Montaż klimatyzatora typu Split – błędy montażowe 

6. Nieodpowiednia długość lub wysokość instalacji. 

Położenie instalacji o długości/wysokości przekraczającej wartości 

dopuszczalne dla danego klimatyzatora skutkuje zazwyczaj spadkiem mocy 

chłodniczej klimatyzatora zaburzeniem jego prawidłowej pracy. 

 

7. Zamurowanie połączenia kielichowego w ścianie.  

Jeśli nie zostało to wykonane z pełną świadomością, np. z powodu 

niemożliwości połączenia instalacji pod jednostką wewnętrzną, może to 

skutkować w przyszłości koniecznością rozkucia ściany, jeśli chcielibyśmy 

wymienić wadliwe urządzenie lub naprawić nieszczelność wynikającą z 

wadliwego wykonania połączenia kielichowego. 
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Montaż klimatyzatora typu Split – błędy montażowe 

8. Nieprawidłowe poprowadzenie instalacji skroplinowej. 

Instalacja skroplinowa powinna być wykonywana w zgodzie z siłami 

grawitacyjnymi. Zbudowanie odcinka „pod górę” będzie skutkował m.in. 

brakiem spływu skroplin i zapowietrzaniem odwodnienia. 

9. Nieprawidłowe podłączenie instalacji skroplinowej do kanalizacji. 

Błędem jest na przykład brak zasyfonowania, który powoduje bezpośrednie 

połączenie kanalizacji z urządzeniem i wydostawanie się 

przez klimatyzator brzydkich zapachów.  

 

10. Montaż skraplacza bez podkładek amortyzujących. 

Ten błąd skutkuje przenoszeniem drgań z urządzenia na budynek. 
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Montaż klimatyzatora typu Split – błędy montażowe 

11. Niewykonanie próżni w układzie chłodniczym przed 

wypuszczeniem czynnika chłodniczego do instalacji. 

 

12. Niesprawdzenie ciśnień w układzie po wypuszczeniu 

czynnika chłodniczego i uruchomieniu klimatyzatora. 

Niefachowa instalacja klimatyzatora wiąże się z dużym ryzykiem.      

Od staranności i dokładności montażu zależy jego późniejsze 

bezawaryjne działanie.  

Warto pamiętać, że nawet najdoskonalsze urządzenie nie podziała 

długo, jeśli montaż wykonany był niechlujnie i bez znajomości 

podstawowych zasad.  

[dom.wp.pl] 
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Eksploatacja instalacji klimatyzacyjnych 
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[www.budnews.pl] 
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W celu utrzymania urządzeń wentylacyjnych w dobrym stanie 

technicznym w ustalonych terminach poddaje się je:  

– planowym badaniom kontrolnym, 

– przeglądom,  

– naprawom,  

– konserwacji,  

– remontom.  

Eksploatacja klimatyzatorów  
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Regularne serwisowanie klimatyzacji jest istotne, jeśli tego nie robimy wraz 

z przyjemnym, dostosowanym do wymagań powietrzem do pomieszczenia 

dostają się niepożądane bakterie, pyłki i inne drobnoustroje. 

Eksploatacja klimatyzatorów  
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Badania kontrolne wykonuje się w czasie normalnej eksploatacji, okresowo – 

w celu sprawdzenia stanu technicznego.  

 

Badania takie wykonuje się wówczas, gdy parametry powietrza w 

pomieszczeniach odbiegają od założonych w projekcie.  

 

Badaniom kontrolnym poddaje się też instalację po przeprowadzeniu 

kapitalnego remontu.  

 

Zakres badań określa się dla każdego przypadku indywidualnie. 

 

W przypadku instalacji poddanej modernizacji lub kapitalnemu remontowi – 

kontrolne badania wykonuje się tak, jak badania odbiorcze.  

 

W innych przypadkach wystarczy badanie skrócone.  

Eksploatacja klimatyzatorów  
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Eksploatacja 

Zakres rzeczowy  
 
pomiarów kontrolnych  
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Agregaty zewnętrzne  

 

Zewnętrzne urządzenia, tzw. agregaty wyposażone są między innymi w 

wymiennik ciepła i wentylator.  

 

Od wysokiej jakości pracy tych elementów zależy sprawność całej instalacji.  

 

Są to elementy mechaniczne, które w wyniku normalnej eksploatacji ulegają 

zabrudzeniu, a ich sprawność znacznie spada.  

 

W wyniku tego urządzenie przestaje chłodzić lub chłodzi dużo słabiej, rośnie 

za to pobór energii i skraca się jego żywotność. 

Eksploatacja klimatyzatorów  
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Urządzenia wewnętrzne 

 

Urządzenia znajdujące się wewnątrz klimatyzowanych pomieszczeń 

wyposażone są w wentylator, który nawiewa powietrze.  

Powietrze to przepływa przez tzw. parownik, który je schładza.  

W wyniku przepływu powietrza, jego powierzchnia ulega stałemu 

zabrudzaniu.  

Nawet cienka warstwa kurzu czy pyłu gromadząca się na parowniku, 

powoduje, że coraz gorzej schładza on powietrze.  

Powoduje to odczuwalny spadek wydajności urządzenia i nie pozwala 

uzyskać zadanej temperatury pomieszczenia.  

 

Systematyczne czyszczenie pozwala utrzymać urządzenie w pełnej 

sprawności i wydajności . 

Eksploatacja klimatyzatorów  
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Eksploatacja klimatyzatorów  
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Filtry 

Powietrze nawiewane przez urządzenia wewnętrzne przepływa przez filtry 

oczyszczające je z pyłów i cząstek mechanicznych.  

 

Z biegiem czasu, filtry te ulegają stopniowemu zabrudzeniu.  

Powoduje to zmniejszenie przepływu powietrza i w konsekwencji zmniejsza 

wydajność klimatyzacji - nie można uzyskać zadanej temperatury.  

 

Zbyt mocno zabrudzone filtry są przyczyną częstego obladzania się 

urządzenia klimatyzacyjnego, co powoduje w konsekwencji wydostawanie 

się powstających skroplin poza tacę ociekową.  

 

Okresowe czyszczenie i wymiana filtrów pozwala pracować urządzeniu 

bezawaryjnie.  
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Instalacja "freonowa" 

 

Urządzenia zewnętrzne i wewnętrzne instalacji połączone są ze sobą                     

instalacją "freonową".  

Urządzenia funkcjonują właśnie dzięki gazowi znajdującemu się w tej instalacji.  

Stosowane są w niej różnego typu gazy, niektóre z nich są szkodliwe dla 

środowiska naturalnego.  

Nieszczelność instalacji i wyciek gazu do atmosfery jest wysoce niepożądany.  

 

Należy okresowo sprawdzać szczelność instalacji "freonowej" i 

przeprowadzać wymagane naprawy oraz w przypadkach wycieku, 

uzupełniać ilość gazu roboczego.  
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Odprowadzanie skroplin 

 

Powietrze przepływające przez skraplacz ulega schłodzeniu, w wyniku czego 

część pary wodnej w nim zawartej ulega kondensacji, czyli skropleniu. 

Kropelki wody spływają po powierzchni skraplacza do instalacji 

odprowadzenia skroplin. 

 

Spływająca woda niesie ze sobą zanieczyszczenia, które osiadają                

w instalacji odprowadzenia skroplin.  

Po pewnym czasie instalacja ta może ulec zatkaniu i woda nie będzie 

odprowadzana.  

Dochodzi wtedy do "kapania" lub wycieku z urządzenia. Dodatkowo, 

zalegająca w niedrożnej instalacji woda wydziela nieprzyjemny, często 

intensywny zapach.  
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Podstawowe problemy, które kojarzymy z klimatyzacją: 

 

 

- kłopoty alergików,  

 

- przeciągi, 

 

- przeziębienie. 
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Wykaz dokumentów dotyczących eksploatacji i konserwacji  

 

– raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych, 

– podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek,  

– instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji,  

– zestawienie części zamiennych obejmujące wszystkie elementy ulegające 

normalnemu zużyciu podczas eksploatacji, 

 – wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji 

automatycznej,  

– dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji 

automatycznej.  
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Przyjęta przez Parlament 21 maja 2015 roku ustawa o substancjach 

zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach 

cieplarnianych reguluje obowiązki polskiej branży chłodniczej i jej klientów 

w zakresie obowiązków związanych z czynnikami chłodniczymi. 

 

23 września 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 12 lipca 2017 

r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz 

o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych 

ustaw.  
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Przepisy ustawy: 

• ustanawiają krajowy system certyfikacji oraz zasady prowadzenia szkoleń         
w zakresie SZWO i F-gazów; 

• nakładają obowiązek prowadzenia dokumentacji przez operatorów 
urządzeń i systemów ochrony ppoż, 

• ustanawiają Centralny Rejestr Operatorów urządzeń i systemów ochrony 
ppoż, 

• nakładają obowiązek sprawozdawczości w zakresie SZWO i F-gazów 

• definiują działania kontrolne wykonywane przez organy Inspekcji Ochrony 
Środowiska oraz organy Państwowej Straży Pożarnej (PSP); 

• wprowadzają kary za nieprzestrzeganie przepisów, które wymierzał będzie 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska albo właściwy organ PSP. 
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Zacznijmy od „operatorów urządzeń i systemów”. 

 

 Zgodnie z Rozporządzeniem „operator” oznacza osobę fizyczną lub 

prawną sprawującą faktyczną kontrolę nad technicznym 

działaniem produktów i urządzeń objętych niniejszym rozporządzeniem. 

 Z praktycznego punktu widzenia, operatorem jest po prostu właściciel 

instalacji chłodniczej lub osoba zarządzająca obiektem, w którym 

urządzenie się mieści. 

 

Obowiązki operatora powstają w dniu dostarczenia urządzenia na miejsce 

użytkowania lub w dniu zakończenia jego instalacji i napełnienia 

czynnikiem chłodniczym.   
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Operatorzy będą też mieli obowiązek rejestracji w Centralnym 

Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony 

Przeciwpożarowej  

Wdrożeniem i prowadzeniem rejestru zajmuje się Instytut Chemii 

Przemysłowej w Warszawie (IChP). W rejestrze mieszczą się Karty 

Urządzeń których aktualne kopie operator ma też 

obowiązek przechowywać w miejscu funkcjonowania urządzeń. 
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Certyfikaty dla personelu i przedsiębiorców wydawać będą 

podmioty pełniące obowiązki jednostki certyfikującej, powołane 

rozporządzeniem.  

Do posiadania odpowiedniego certyfikatu zobowiązany jest m.in. personel 

dokonujący odzysku F-gazów i substancji kontrolowanych, kontroli 

szczelności urządzeń i instalacji, konserwacji, serwisowania.  

Konieczne jest też posiadanie „minimalnego wyposażenia technicznego”. 

Certyfikat obowiązuje bezterminowo, ale może zostać cofnięty                                         

w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko 

środowisku. Informacja o posiadaniu certyfikatu jest publiczna – powstanie 

rejestr (imię, nazwisko, numer certyfikatu), umieszczony na stronie 

internetowej jednostki certyfikującej. 
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Sprzęt i narzędzia do montażu instalacji klimatyzacyjnych 

Wyposażenie brygad montujących układy klimatyzacyjne 

 

1. NARZĘDZIA POMIAROWE DO TRASOWANIA: 

 

- suwmiarka, punktak, rysik traserski, 

- cyrkiel, kątomierz, kątownik, 

- poziomica, pion, taśma miernicza, metrówka, 

  ołówek. 
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2. KLUCZE: 

- komplet kluczy widełkowych, oczkowych,   

  nasadowych, 

- komplet wkrętaków, klucze nastawne, 

 

3. WKRĘTAKI: 

- szczelinowe, gwiazdkowe, próbnik napięcia. 

Wyposażenie brygad montujących układy klimatyzacyjne 
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3. PRZECINAKI: 

- szczelinowe, płaskie, przebijak. 

4. MŁOTKI: 

- ślusarskie, gumowe. 

5. WIERTŁA: 

- spiralne, widiowe, gwintowniki  maszynowe 

6. INNE NARZĘDZIA: 

- piłki do metalu, narzynki,  pilnik, szczotka druciana, oliwiarka, 

strzykawka do uszczelniania, lampa z osłoną siatkową, lampa 

halogenowa, przedłużacz, skrzynka na narzędzia 

Wyposażenie brygad montujących układy klimatyzacyjne 
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URZĄDZENIA: 

- wiertarka ręczna, udarowa, kątowa, 

- przecinarka kątowa, 

- szlifierka ręczna, 

- nożyce mechaniczne. 
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ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ 

- obcisły ubiór, 

- obuwie ochronne, 

- rękawice ochronne, 

- kask, okulary ochronne, 

- ocieplana kurtka. 

 

Wyposażenie brygad montujących układy klimatyzacyjne 
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Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w 

sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu 

dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na 

instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, 

zawierających fluorowane gazy cieplarniane 

. 

 

Prowadzący działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub 

serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła,             

jak również systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających fluorowane 

gazy cieplarniane, wykonuje swoje prace z wykorzystaniem wyposażenia 

technicznego, uniemożliwiającego przedostawanie się substancji do 

środowiska.  
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Sprzęt i narzędzia do montażu instalacji klimatyzacyjnych 

Do podstawowego serwisowania i utrzymania czystości urządzeń: 

1. Czynnik wg zapotrzebowania.  

2. Narzędzia do czyszczenia układów klimatyzacji wg obsługiwanych 

urządzeń. np klimatyzatory typu split: 

- szczotki do czyszczenia lameli  

- chemia do czyszczenia i dezynfekcji jednostek wewn, 

- chemia do czyszczenia jednostek zewnętrznych 
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1. Stacja odzysku czynnika i butla do każdego czynnika osobno  

2. Manometry serwisowe + węże.  

3. Pompa próżniowa. 

4. Waga elektroniczna lub dozownik czynnika. 

5. Narzędzia do obróbki połączeń rur chłodniczych 

- kielichownica precyzyjna  

 - przecinaki do rur chłodniczych  

     - klucze dynamometryczne do połączeń gwintowych.  

 - giętarki  

a) sprężynowe. 

b) mechaniczne. 

Sprzęt i narzędzia do montażu instalacji klimatyzacyjnych 

Sprzęt i narzędzia do montażu instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 
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6. Przyrządy pomiarowe podstawowe: 

- do pomiaru temperatury ( termometr )  

- do pomiaru wielkości elektrycznych (cęgi)  

 

7. Detektor wycieków czynnika  

 

Do prawidłowego wykonywania instalacji chłodniczych pomocne będą: 

-  Palnik tlenowo-propanowy  

-  Zestaw do azotu butla 20 l + manometry z wężem oraz końcówką 

serwisową do klimatyzacji. 
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Sprzęt i narzędzia do montażu instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych 
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Sprzęt i narzędzia do montażu instalacji klimatyzacyjnych 

Zestaw dla profesjonalistów do montażu i serwisu klimatyzatorów 

W skład zestawu wchodzi: 

- Pompa próżniowa dwustopniowa 51/min VALUE V-i220 

-  Waga chłodnicza VALUE VES 100- do 100kg 

-  Stacja odzysku czynnika chłodniczego VALUE VRR-12L 

-  Giętarka kuszowa calowa CH-404L 

-  zestaw narzędzi VALUE  VTB-5B-I : 

    - kielicharka VFT-808-I 

    - obcinarka do rur VTC-28B 

    - obcinarka VTC-19  

    - zestaw manometrów VMG-2-R410A 

    - gradownik do rur 

    - walizka 

 

-  Termometr elektroniczny z Sondą WT-2 z sondą stalową 
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Zestaw narzędzi VALUE VTB 

 

 

 Zestaw do kielichowania VFT 808 I rur calowych z miedzi, aluminium. 

          Zestaw zawiera: 

       -  Głowicę do kielichowania 

       -  Blok zaciskowy do rur calowych  1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 

 -   Nóż do rur Value VTC-28: zakres 1/8” – 1.1/8” (4-28 mm) 

 -   Nóż do rur, Value  VTC-19: 1/8” – 5/8” (3-16 mm) 

 

 

Zestaw manometrów R410 z kompletem węży 

- bloku dwuzaworowego  z wziernikiem 

- dwóch manometrów  ze skalą na czynnik R410A 

- 3 węży serwisowych 150cm 
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POMPA PRÓŻNIOWA dwustopniowa VALUE V-i220SV z wakuometrem                            
i zaworem elektromagnetycznym  

Sprzęt i narzędzia do montażu instalacji klimatyzacyjnych 
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[www.valuetool.pl] 
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[www.valuetool.pl] 

Sprzęt i narzędzia do montażu instalacji klimatyzacyjnych 
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Stacja do odzysku Value VRR12L 
 

Cechy: 

- szybki odzysk czynnika chłodniczego 

- mała poręczna stacja odzysku 

- wyposażona w zabezpieczenie wysokiego ciśnienia 

- ręczny reset 

 



 

Dziękuję za uwagę 
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