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Pompy

Pompy sg maszynami szeroko stosowanymi w roznych dziedzinach
przemystu i gospodarki. Sg to urzgdzenia przeznaczone do transportowania
cieczy.

Organami roboczymi, przy pomocy ktérych przekazywana jest cieczy energia,
mogg byc¢: wirnik (czyli rotor wirujgcy podczas pracy wokot osi), tok (czyli
element maszyny, ktéry przyjmuje nacisk lub wywiera go na gaz, ciecz lub
inng substancje, przekazujgc do niej lub odbierajgc od niej energie) lub
membrana.

lch zadaniem jest wytworzenie podcisnienia, w efekcie ktérego dochodzi do
zasysania cieczy i ttoczenia jej.

Przy charakterystyce pomp bierze sie pod uwage przede wszystkim dwa
parametry: wydajnos¢ (mierzong w dma3/s przepompowywanej cieczy) oraz
wysokos¢ podnoszenia (m) lub maksymalne cisnienie (Pa).
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Pompy

Uktadem pompowym nazywamy uktad sktadajgcy sie z rury ssawnej pompy |
rury ttocznej. Zarowno pompy, jak i uktady pompowe — w zaleznosci od
warunkow pracy — dzieli sie na:

- ss3gce — jezeli pompa znajduje sie powyzej dolnego i gérnego zwierciadta cieczy;

- ssgco-tloczace — jesli pompa znajduje sie powyzej dolnego, ale ponizej
gornego zwierciadfa cieczy;

- ttoczace — jesli pompa znajduje sie ponizej dolnego i gérnego zwierciadta cieczy.

Parametrami uktadu pompowego sg: wysokos¢ podnoszenia (H), wydajnosc¢
(Q) i moc (P). Moc uktadu pompowego jest iloczynem wysokosci podnoszenia
H i wydajnosci Q
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Ze wzgledu np. na sposob wytwarzania energii wyrdozni¢ mozna:
- pompy wirowe (przeptywowe);

- pompy wyporowe.

Pompy wirowe - naleza do najczesciej stosowanych. Ich najwazniejszym
elementem jest bardzo szybko obracajgcy sie wirnik topatkowy, ktory moze miecC
rozng konstrukcje. Wirujgc powoduje on wzrost cisnienia i energii kinetycznej
cieczy. W efekcie nastepuje proces ciggtego zasysania cieczy we wlocie, a po
stronie ttocznej pompy wytwarza sie nadwyzka cisnienia.

Pompy wyporowe - to inaczej pompy objetosciowe, w ktorych zamiana
energii mechanicznej w hydrauliczng nastepuje za posrednictwem ruchomego,
szczelnie dopasowanego do korpusu, w ktorym sie porusza, elementu roboczego:
ttoka w przypadku pomp wyporowych ttokowych lub wirnika w przypadku pomp
rotacyjnych. Poruszanie sie elementu prowadzi do powstawania roznicy cisnien
przed nim i za nim, a wskutek tego — zasysanie i wyttaczanie cieczy.
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Pompy

Ze wzgledu na budowe pompy wirowe mozemy podzieli¢c na dwie grupy,
pompy dtawnicowe oraz pompy bezdtawnicowe.

 Pompa obiegowa diawnicowa — rodzaj pompy wirowej, w ktorej elektryczny
silnik napedowy jest catkowicie oddzielony od pompowanej cieczy.

 Pompa obiegowa bezdtawnicowa (mokrobiezna) — w tej konstrukcji
wszystkie obracajgce sie czesci wewnatrz silnika o biegunach dzielonych sg
zanurzone w przettaczanym medium

[www.wilo.pl]
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Pompy do c.o. i c.w.u. - obiegowe i cyrkulacyjne

Wspotczesne instalacje centralnego ogrzewania pracujg z urzgdzeniami
wymuszajgcymi obieg czynnika grzewczego.

Pompy umozliwiajg zastosowanie mniejszych srednic przewodow

| swobodniejsze ich prowadzenie. Mate przekroje i krotsza instalacja
pozwalajg na mniejszg pojemnosc ztadu, a tym samym mniejszg
bezwtadnosc i wraz z szybkim obiegiem medium wywotanym przez
pompy umozliwiajg regulacje ilosciowg i jakosciowg instalaciji.

W polskiej branzy instalacyjnej i w informacjach producentow pojeciem
pompy obiegowe okresla sie pompy do wymuszania obiegu medium w
iInstalacjach c.o., systemach ogrzewania podtogowego i klimatyzacji oraz
instalacjach przemystowych. Natomiast pod nazwg pompy cyrkulacyjne
kryja sie pompy stosowane w instalacjach c.w.u.
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Pompy do c.o. i c.w.u. - obiegowe i cyrkulacyjne

W domowych instalacjach grzewczych stosuje sie gtownie hermetyczne
pompy bezdtawnicowe z zamocowanym w konstrukcji pompy silnikiem.

Konstrukcja bezdtawnicowa powoduje, ze zaréwno silnik pompy, jak i fozyska
slizgowe chtodzone i smarowane sg przeptywajgcg woda.

Ponadto pompy bardzo cicho pracuja.

Kryterium ograniczajgcym stosowanie pomp bezdtawnicowych jest twardosc
wody, jesli przekracza 14°dH, zaleca sie stosowanie pomp z ,suchym”
silnikiem, czyli pomp dtawnicowych.

Pompy bezdtawnicowe do c.o0. majg korpusy wykonane z zeliwa, wirniki z
tworzyw sztucznych lub stali nierdzewnej. Odpowietrzenie pompy moze byc¢
reczne lub automatyczne. Pompy obiegowe wykonywane sg z przytgczami
srubunkowymi lub kotnierzowymi.
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Pompa cyrkulacyjna

- wirnik kulowy
komutowany silnik uszczelka (oring)  z wbudowanym
\ 1 ? magnesem statym

bezstopni‘owe
pokretfo obrotéw | . / korpus pompy

nieruchomy trzpien
nakretka nasadowa . o
z ceramicznym fozyskiem kulowym

[instalreporter.pl]
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Sprezarki

Sprezarki — sprezajg zasysane z atmosfery powietrze do zgdanego
ciSnienia roboczego. Sg to maszyny energetyczne , ktérych zadaniem jest
podwyzszenie cisnienia gazu lub wymuszenie jego przeptywu,

nadanie energii kinetycznej.

Podzial ze wzgledu na stosunek sprezania

« wentylatory,
« dmuchawy,

« kompresory.
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Sprezarki ttokowe

Jedna z najbardziej rozpowszechnionych grup sprezarek stosowanych do wytwarzania
sprezonego powietrza w przemystowych instalacjach. Sprezarki ttokowe stuzg do
uzyskiwania cisnien wyjsciowych w zakresie od 0,1 MPa (1 bar) do kilkunastu MPa
(kilkadziesigt bar).

Elementem ruchowym sprezarek jest napedzany ttok wykonujgcy ruchy posuwisto-
zwrotne, zasysajgcy powietrze atmosferyczne i sprezajgcy je a nastepnie przesytajgcy
do obszaru ttoczenia. Schemat konstrukcji sprezarki ttokowej przedstawia rysunek
ponize;: :

1 - Komora ssania sprezarki
4 2 - Komora robocza

3 - Obszar ttoczenia

4 - Ttok

[www.hafner.pl]
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Sprezarki membranowe zwane rowniez przeponowymi posiadajg ttok
poruszajgcy membrang sprezajgce powietrze. Jest on oddzielony od komory
sprezania. Brak jest kontaktu bezposredniego ze sprezanym powietrzem w
zwigzku z czym nie jest ono zanieczyszczane olejem stosowanym do smarowania
ttoka. Takie sprezarki znajdujg zastosowanie tam gdzie wymagane jest powietrze
o bardzo wysokiej czystosci (przemyst farmaceutyczny, lakierniczy, spozywczy,
chemiczny itp.).

Budowe sprezarki membranowe;j ilustruje ponizszy schemat:

1 - Ttok
2 - Membrana
3 - Komora sprezania

[www.hafner.pl]
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Sprezarki srubowe

Sprezarki sSrubowe sg to urzgdzenia, do wytwarzania sprezonego powietrza,
o dwoch obracajgcych sie watach.

Waty majg profil sruby i sg asymetryczne wzgledem siebie.

Zasada dziatania oparta jest o powstawanie wewnetrznych komor roboczych,
gdzie nastepuje sprezanie powietrza pomiedzy dwoma wirnikami o ksztatcie
sruby.

Powietrze w tych komorach przemieszcza sie od strony ssania do kanatu
wylotowego.

o
Wiy

B A L

1 - kanat wlotowy AN
2 - asymetryczne wirniki srubowe
3 - kanat ttoczenia

B

|

[www.hafner.pl]
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Wentylatory

Wentylatory

Wentylatory majg za zadanie przettaczanie powietrza i wytwarzanie
roznicy cisnienia niezbednej do pokonania oporow przeptywu
powietrza przez instalacje.

Parametry pracy wentylatora

- spietrzenie wentylatora,

- wydajnosc,

- moc silnika - N,

- sprawnosc¢ catkowita —n,

- predkos¢ obrotowa wirnika wentylatora — n,

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych
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Kryteria klasyfikacji wentylatoréow :

- spietrzenie wentylatora,

- wydajnoscg,

- predkosc¢ obrotowa wirnika,

- hatasliwosc¢ pracy,

- dopuszczalna wartosc temperatury | stopien zanieczyszczenia powietrza,
- stopien odpornosci na dziatanie agresywnych substancji.

Podziat wentylatorow w zaleznosci od gtownego kierunku przeptywu
nosnika przez wirnik, wentylatory dzieli sie na:

- promieniowe,
- osiowe.
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SZKOLY PARTMNERSKIE
vlegmnuu

Wentylatory

W wentylatorach promieniowych
powietrze jest zasysane rownolegle
do osi obrotu wirnika I ttoczone w
kKierunku promieniowym, a zatem
prostopadle do osi obrotu.

Gdy wirnik obraca sie, wowczas na
skutek dziatania topatek, powietrze
przeptywa od srodka wentylatora na
zewnatrz przez kanaty
miedzytopatkowe.

[Zrodto 3]
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Wentylatory

Wentylatory promieniowe

Otwor wlotowy wentylatora promieniowego jest okrggty, a wylotowy
prostokagtny lub kwadratowy.

T Krociec

al -/ Woczny
Krociec Wirnik
sso,cy7 =
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X

[Zrodto 5]

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych -




SZKOLY PARTNERSKIE
Maszyny przeptywowe VIEEMANN

Wentylatory

Wentylatory osiowy

Wentylator osiowy sktada sie z obudowanego wirnika wyposazonego
w 2 — 12 topatek, osadzonego bezposrednio na wale silnika.

Przy wirniku znajdujg sie owiewki. W niektorych typach wentylatorow
osiowych stosowane sg kierownice o specjalnej konstrukcji, co umozliwia
uzyskanie osiowego przeptywu powietrza | czesciowe] zamiany energil
kinetycznej na energie cisnienia (potencjalng).

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych
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Wentylatory
Wentylator osiowy
Wirnik
Owiewka Kierownica  Dyfuzor
przedania Obud
Lej . o —|
wlotowy ™\ ' —
— .
r —
[Zrodto 5]
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Wykorzystanie rownania Bernoulliego.

Obliczenie spadkow cisnienia na odcinkach prostych

oraz miejscowych strat cisnienia.

Pokdj
+20°C 700/0 W

dn 10

L

A —

T-1

ke ——————

[Zrodto 3]
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Opory przeptywu w rurociagach

Zmniejszenie cisnienia w rurociggach spowodowane jest oporami
tarcia ptynu podczas przeptywu i oporami powstajgcymi przy zmianie
Kierunku przeptywu lub ksztattu geometrycznych rurociggu.

Opory przeptywu zalezg od:

- dtugosci rurociggu,

- jego Srednicy,

- predkosci przeptywu,

- gestosci przeptywajgcego czynnika,
- chropowatosci scianek,

- lepkosci cieczy.

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych
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Podczas transportu ptynow rurociggami wystepujg zawsze straty cisnienia
ptynu. Wartosc¢ tych strat rzutuje na zapotrzebowanie energii zuzywanej na
transport ptynéw, a tym samym wptywa na wartosc¢ kosztow
eksploatacyjnych catej instalacji przesytowe;.

Na wartosc¢ catkowitej straty cisnienia ptynu w przewodzie o statym przekroju
poprzecznym majg wptyw:

a) straty cisnienia zwigzane z liniowymi oporami przeptywu, Apl,

b) straty cisnienia zwigzane z miejscowymi oporami przeptywu, Apm;

Sumaryczng strate cisnienia mozna zatem przedstawi¢ w postaci

Ap = Apl + Apm

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych
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a) Starty cisnienia w prostych odcinkach rur

Dla przeptywu w rurociggu o przekroju kotowym opory te wynosza:

Aol= A w2 N2
PP= Ry 2 m

gdzie: A — funkcja liczby Reynoldsa (wspotczynnik oporu)

| — dtugosc¢ rurociggu [m]

d — wewnetrzna srednica rurociggu [m]
w — Srednia predkosc¢ przeptywu [m/s]
g — przyspieszenie ziemskie [m/s?]

p — gestosc [kg/m3]

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych
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a) Opory liniowe

Spadek cisnienia na 1 mb rury nazywamy takze oporem jednostkowym R
Ap | = R*l [N/m2]

R — jednostkowy opor liniowym przyjmowany w oparciu o odpowiednie
tabele lub nomogramy, Pa/m okreslany jest w funkcji d — Srednicy przewodu,
m — strumienia przeptywu czynnika grzejnego, materiatu z ktérego wykonane
sg przewody oraz temperatury czynnika grzejnego

| - dtugosc odcinka obliczeniowego instalacji, m

P2
R_d2 Pa/m

Strata cisnienia jest zatem proporcjonalna do predkosci
29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych -
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Liniowe opory przepitywu =
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Miejscowe opory przeptywu VIEZMANN

b) Straty cisnienia spowodowane wystepowaniem oporow miejscowych

Opory te wystepujg gtdwnie w miejscach zmiany srednicy przewodu, na
kolanach rurociggow i tukach wezownic oraz réznych elementach
armatury np. zaworach, zasuwach, kurkach, rozgatezieniach itp.

Spadek cisnienia w wyniku oporow miejscowych jest powodowany
przez zawirowania, oderwania strugi, przeptywy wtorne, wyrazany jest
w odniesieniu do cisnienia dynamicznego przeptywajgcego ptynu,
zgodnie z rownaniem:

P2

Apm= & Z—W N/m2

§ - wspotczynnik oporow miejscowych, wyznaczany doswiadczalnie.

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych -




SZKOLY PARTNERSKIE
- s
Miejscowe opory przeptywu VIEZMANN

b) Opory miejscowe

Straty spowodowane oporami miejscowymi ,Z” zalezg od rodzaju budowy
oraz wielkosci zainstalowanych komponentow, jak rowniez od cisnienia
dynamicznego pdyn i tym samym od predkosci przeptywu w oraz gestosci
przeptywajgcego czynnika p

Z :Zg*pdyn = Z§ %2

gdzie:

Z — straty cisnienia spowodowane wystepowaniem oporow miejscowych [Pa],
2. — suma wspotczynnikow oporow miejscowych,

pdyn — cisnienie dynamiczne [Pa],

p — gestosc przeptywajgcego czynnika [kg/m3],

w — predkosc przeptywu czynnika [m/s]

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych
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b) Opory miejscowe

Opory miejscowe w instalacji centralnego ogrzewania mogg stanowi¢ nawet ponad
50% catkowitych oporéw hydraulicznych. Dzieje sie tak, poniewaz instalacja c.o.
sktada sie ze stosunkowo krotkich odcinkow prostych oraz duzej ilosci zmian
kierunku, odgatezien i armatury. W zwigzku z tym opory miejscowe nie mogg byc
ani pominiete, ani okreslone wskaznikowo (jako pewien procent oporow liniowych).

Strata cisnienia, zwigzana z oporem miejscowym, moze byc¢ okreslona
nastepujgcymi metodami:

— na podstawie wspotczynnika oporu miejscowego (,

— na podstawie wspotczynnika przeptywu kv,

— na podstawie wykresu (charakterystyki hydraulicznej).

Opory miejscowe na granicy dziatek zalicza sie do dziatki o mniejszym
przeptywie.
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Miejscowe opory przeptywu VIEZMANN
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Tabela strat miejscowych dla instalacji miedzianych

Lo DN 15 do DN 20 1.7 ®
H g % DN 25 do DN 40 43 ®
S 2 DN 50 3B ®
- DN 65 do DN 100 2.5 ®
Eav:rnr plzrelc-t-::-- DN 20 6.0 .
WY Z ZAWOIEEL | g 95 do DN 50 50 | =
zwrotnym
% MNawiertka murowa DN 25 do DN 80 3.0 ®
1 2 3 4 15| 6
[}Iq Beduktor cisnienia callkowicie otwarty 30,0 ®
o
Eociol grzejny 23 x
8]
I:I Grzejnik, radiator 23 b
IE Grzejnik plytowy 30 *
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Tabela strat miejscowych dla instalacji z rur stalowych

Wartodcl wspdlezynnikdw opordw migjscowych £ elementdw instalacji centralnego ogreewania 2 rur stalowych

Lp. | Mazwa Symbol Srednica nomi- Wspolczynnik
nalna przewodu OpoTU miejsc. &

1 Grzejnik czlonowy® G 10-15 3.0
1 20-25 2.0

2 Grzeymk phytowy*® 10 2.5
Gp 15 6,5

1 20 19.0

25 46,0

3 Euk lub kolano gigte #/d = 1,5 10 2.0
15 1.5

20 1.0

25 0.5

32 0.5

4 Lawaor grzejnikowy 10-15 8.5
M-3173 1 M-3175 + 20-25 6.5
5 Zawor odeinajacy przelotowy prosty® 10-15 16.0
20-25 12,0

—— 3240 9.0

50 7.0

6 Lawor jw. skosny* 10-15 1.5
; 20-25 3.0

3240 2.5

50 2.0

7 Kurek dwudrogowy stozkowy® ? 15 5.0
20-25 3.5
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Tabela strat miejscowych dla mstalacu z rur stalowych _
B Kociot zeliwny® 2.5
9 Odsadzka _"*--.. 0,5
10 | Obejscie — 1.0
1l | Wydhzzka®
prostoksatna I 2.0
falista -rUUL 3.0
diawicowa —]— 0.5
12 | Trojniki prostokatne
zasilanie
przelot ] » 0,5
odgalerienie ; 1,3
przeciwprad | 3.0
powTrot
przelot I—-i 0,5
odgalerienie I—P' 1.0
przeciwprad |; 3.0
13 | Czworniki
przelot o 2.0
odgalezienie —l—b' 3.0
14 | MNagla zmiana przekroju
. T 1.0
TOZSZETZENIE i
- I S 0.5
Zwezenie — :

[www.is.pw.edu.pl]
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Strata cisnienia ,Z”
spowodowana oporami
miejscowymi w wodnych
instalacjach grzewczych
0 réznych predkosciach
przeptywu

[Zrodto 3]
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Wspotczynnik przeptywu kv

Alternatywnie straty cisnienia, wywotane oporem miejscowym mozna okresli¢
na podstawie wspotczynnika przeptywu kv.

Wspotczynnik przeptywu kv — przeptyw wody przez zawor, wyrazony w
metrach szesciennych na godzine, przy spadku cisnienia statycznego na
zaworze rownym 1 bar. Znajgc wspoétczynnik przeptywu kv, straty cisnienia
oblicza sie w nastepujgcy sposob:

2

Ap =100000- 21 pa
k.
gdzie: Q — strumien objetosciowy, m3 /h,
kv — wspoétczynnik przeptywu, m3 /h.

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych




SZKOLY PARTNERSKIE
- s
Miejscowe opory przeptywu VIEZMANN

Wspotczynnik przeptywu kv

Korzystajgc z rownania nalezy zwroci¢ uwage na jednostki.

Poniewaz wspotczynnik przeptywu kv wyrazony jest w m3 /h, to rowniez
strumien nalezy podstawiac¢ w tych jednostkach.

Mnoznik 100 000 przelicza otrzymany wynik z barow, ktore wystepujg

w definicji wspotczynnika przeptywu kv, na paskale.

Im wiekszg wartosc przyjmuje wspotczynnik przeptywu kv, tym mniejszy
jest opor. Jest to zaleznos¢ odwrotna niz w przypadku wspoétczynnika oporu
miejscoweg. Mimo, ze wspotczynnik przeptywu kv zostat oryginalnie
zdefiniowany dla zaworow, mozna go zastosowac dla dowolnego oporu
miejscowego, np. dla grzejnika.
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Wspotczynnik przeptywu kv

Wspotczynnik przeptywu okresla charakterystyke hydrauliczng armatury
regulacyjnej i oznacza strumien objetosciowy wody (w m3/h)
przeptywajgcy przez zawor przy roéznicy cisnien 1 bar.

Okresla sie go z zaleznosci:

m - strumien objetosciowy wody, m3/h

Ap — opor przeptywu zaworu, bar
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Opor hydrauliczny obiegu

Opor hydrauliczny obiegu jest rowny sumie oporow dziatek wchodzgcych w
jego skiad:

5’0“311' = i(ﬂf ’ La' +Z:')= iﬂp'dzf* Pa

fi 1| |

gdzie:
n — 1los¢ dzialek w obiegu,
R; — jednostkowa liniowa strata cisnienia w i-te] dzialce, Pa/m,
L; — dlugosc i-te) dziatki, m,
Z; — straty cisnienia wywolane przez opory miejscowe w i-te] dzialce, Pa,

Ap-; — straty cisnienia w i-te) dzialce, Pa.
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Zasady rownowazenia hydraulicznego

Podstawowg zasadg rownowazenia hydraulicznego obiegu jest
wyrownanie strat cisnienia (przy obliczeniowych strumieniach wody)
z dziatajgcym w tym obiegu cisnieniem czynnym.

Ap'r_': ~ Afyﬂbj

gdzie: Apcz — cisnienie czynne w obiegu, Pa,
Apobj — starty cisnienia w obiegu przy obliczeniowych strumieniach wody, Pa.

Dopuszcza sie btgd w zrownowazeniu obiegu do 10%:
5 - ‘Apc: - ﬂpnbj
A)D[I

<10%

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych




SZKOLY PARTNERSKIE
. : : S
Opor hydrauliczny obiegu VIEZMANN

Zasady rownowazenia hydraulicznego instalacji c.o.

1. Wartosci oporu hydraulicznego i cisnienia czynnego powinny by¢ do
siebie zblizone. Btad nie powinien przekraczac¢ 10%.

2. W przypadku recznych zaworow grzejnikowych, opor dziatki z
grzejnikiem powinien by¢ wiekszy lub rowny minimalnemu oporowi
dziatki z grzejnikiem.

3. Autorytet zewnetrzny zaworu termostatycznego powinien wynosic
przynajmniej 30%.

Autorytet zewnetrzny zaworu — stosunek straty ciSnienia na zaworze do
catkowitego oporu hydraulicznego w obiegu lub tej jego czesci, w
ktorej roznica cisnienia jest stabilizowana.

Av >= 0,3
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Dtawienie nadmiaru cisnienia

Do dtawienia nadmiaru cisnienia w obiegu stosuje sie armature do regulacji
wstepnej (zawory grzejnikowe i zawory odcinajgce z regulacjg wstepng).
Woczesniej nadmiary cisnienia w obiegach byty dtawione poprzez kryzy
dtawigce.

Okreslanie srednicy kryzy

W instalacjach grawitacyjnych dla zrownowazenia cisnienia w obiegach
stosuje sie kryzy. Srednice kryzy dlawigcej nadwyzke ci$nienia okresli¢
mozna wykorzystujgc wzor:

L —
di; =3.56 Vm'/Ap . mm

m — strumien czynnika grzejnego, kg/h

Ap — spadek cisnienia na kryzie, Pa
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Zawory z nastawg wstepng
W przypadku doboru zaworow z nastawg wstepng istniejg dwa sposoby:

— sposob podstawowy,
— Sposob uproszczony
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Opoér hydrauliczny obiegu =

Sposoéb uproszczony

1. Najpierw oblicza sie straty cisnienia w obiegu. Nie uwzglednia sie oporu
zaworu z regulacjg wstepng. (W przypadku grzejnikow zaworowych nie
uwzglednia sie oporu grzejnika, poniewaz charakterystyke hydrauliczng dla
tego typu grzejnikow okresla sie dla kompletu grzejnika z zaworem).

2. Dobiera sie nastawe na zaworze, tak aby jego catkowity opor byt w
przyblizeniu rowny nadmiarowi cisnienia w obiegu (obliczonemu bez
uwzglednienia zaworu)

dobrana
nastawa

123(4)56N

Ap,
Pa

nadmiar
cisnienia

' [Zrodto 9].
\ obliczeniowy przeplyw G, kals
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Projektowanie sieci przewodow polega na dobraniu srednic przewodow
| elementow regulacyjnych w celu:

— zapewnienia odpowiedniego rozdziatu czynnika grzejnego do
poszczegolnych grzejnikow,

— zapewnienia statecznosci cieplnej i hydraulicznej instalacji,

— optymalizacji kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
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Tok postepowania przy obliczaniu instalacji grzewczej

1. Zatozenie parametrow obliczeniowych, temperatury zasilania i powrotu

2. Obliczenie strat ciepta pomieszczen, dobor grzejnikdw, rozmieszczenie
grzejnikow, dobor zrodta ciepta

3. Rozmieszczenie na rzutach kondygnacji pionow

4. Rozmieszczenie piondw na rzucie piwnicy i zaprojektowanie
rozprowadzenia przewodow w piwnicy oraz podtgczenia
Instalacji do zrodta ciepta (kotta).

5. Wykonanie rysunku rozwiniecia instalacji c.o.

6. Sprawdzenie warunku rozruchu instalacji (grawitacyjna)
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/. Podziat instalacji na dziatki obliczeniowe.
8. Obliczenie cisnienia czynnego.
9. Okreslenie obiegu najbardziej niekorzystnego.

10. Okreslenie oporu orientacyjnego i strumieni przeptywu na dziatkach.

11. Dobdr Srednic.

12. Dobdr kryz grzejnikowych, nastaw na zaworach termostatycznych
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Predkosc¢ czynnika w przewodzie

Predkos¢ wody dla przekroju kotowego mozna obliczy¢ w nastepujgcy sposob

4-G

G — strumien masowy wody ptyngcej w dziatce, kg/s.
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Jak obliczy¢ strumien czynnika w warunkach obliczeniowych c.o. ?°

_—"| Obcigzenie cieplne dziatki, [W]

/ t - temp. czynnika zasilajgcego c.o.
t - temp. czynnika powrotnego c.o.

Ciepto wiasciwe wody, 4190 [J/kgK]
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Maksymalne dopuszczalne predkosci przeptywu dla przewodow réznych
Srednic ze stali podano w tabeli

Tabela: Maksymalne dopuszczalne predkosci przeptywu wody w
przewodach stalowych dla ogrzewan wodnych

an[mm] |10 |15 |20 25 32 40 ponad 30
V g0 [I0S] | 0.30 0,50 0,65 0,80 1,00 1.20 1.50

W instalacjach c.o. nigdy nie nalezy przekraczac predkosci 1 m/s ze
wzgledu na szumy.

Predkosc przeptywu wody w przewodach miedzianych matych srednic tzn.
do 22 mm nie powinna przekroczy¢ 0,3 m/s, natomiast w wiekszych od 28
mm nie powinna przekroczy¢ 0,5 m/s.

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych -




Obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczej

SZKOLY PARTMNERSKIE
VIEEHAHH

Maksymalne dopuszczalne predkosci przeplywu
w przewodach miedzianych

Maksymalne predkosci przephywu

Rodza) mstalac) Rodza) przewodu Predkosé maksymalna m/s
Przewody rozdzielcze 1 prony 1,0
Instalacja wodociggowa Polaczenia od pionow do punktow czerpalnych 2.0
Przewody cyrkulacyjne 0,5
Instalacia oprzewania Przewody o srednicy do 28mm 0.3
Przewody o srednicy powvie) 28mm 0,5
Instalacja pazowa na paliwo gazowe | Wszystkie przewody 6.0
[Zrédio 9]

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych




SZKOLY PARTNERSKIE

Obliczenia hydrauliczne instalacji grzewczej VIEEMANN

Dziatka — odcinek instalacji o jednakowej srednicy i jednakowym przeptywie,
wraz z zamontowanymi na nim urzgdzeniami.

Obieg — zespot przewodow, ktoérymi woda przeptywa od zrodta ciepta do
grzejnika i z powrotem wraz z zamontowanymi urzgdzeniami.

W sktad obiegu wchodzg :

— zrodto ciepta (kociot, wymiennik ciepta),

— grzejnik,

— przewody faczace zrodto ciepta z grzejnikiem

Obieg najbardziej niekorzystny — jako najniekorzystniej usytuowany
grzejnik w instalacji ogrzewania wodnego grawitacyjnego z rozdziatem
dolnym przyjmuje grzejnik:

- najnizej potozony — najnizsze cisnienie czynne,

- najdalej potozony od zrodta — najwieksza dtugosc poziomych przewodow
rozprowadzajgcych,

- 0 wiekszym obcigzeniu cieplnym — wiekszy strumien przeptywu czynnika
grzejnego
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Obliczenia instalacji grawitacyjnej

W przypadku instalacji grawitacyjnej na podstawie rozwiniecia instalacji
wyznaczymy:

- ciSnienie czynne A pcz, H
- dtugosc dziatek i catego obiegu,
- jednostkowy opor orientacyjny pierwszego obiegu,

- jednostkowy opor orientacyjny nastepnych obiegow.
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Obliczenia instalacji grawitacyjnej

W przypadku instalacji grawitacyjnej na podstawie rozwiniecia instalacji
wyznaczymy:

- ciSnienie czynne A pcz, H
- dtugosc dziatek i catego obiegu,
- jednostkowy opor orientacyjny pierwszego obiegu,

- jednostkowy opor orientacyjny nastepnych obiegow.
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Obliczenia instalacji grawitacyjnej

Cisnienie czynne

Apcz =h ™ g (pp - p2)

h- wysokos¢ od srodka kotta, do srodka grzejnika obiegu ktory liczymy [m],
g- przyspieszenie ziemskie 9,81 [m/s2],
Pp — gestos¢ wody powrotnej [kg/m3],

pz - gestos¢ wody na zasilaniu [kg/m3],
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Obliczenia instalacji grawitacyjnej

Gestos¢ wody w zaleznosci od jej temperatury

t,°C 10 20 30 40 50 bl T0 20 90 05 100
p, kg/m’ 990,73 99823 99567 99224 98807 983,24 97781 971,83 96534 96129 95840
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Obliczenia instalacji grawitacyjnej
Sprawdzenie warunku rozruchu
Kryterium rozruchu - Tichelmana
Hpr=2/3Hgrz

H pr -wysokosc¢ prowadzenia poziomych przewodow rozprowadzajgcych w
piwnicy wzgledem srodka kotta,

H grz - wysokosc¢ srodka najnizej potozonego grzejnika wzgledem srodka
kotfa.
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Obliczenia instalacji grawitacyjnej

Opor orientacyjny pierwszego obiegu

a* A pcz

R orient =
>
a- wspotczynnik uwzgledniajgcy udziat oporow linowych, a=0,5-0,67
A pcz — cisnienie czynne [Pa]

>|- dtugosc¢ dziatek w danym obiegu [m]
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Obliczenia instalacji grawitacyjnej

Opor orientacyjny pozostatych obiegow

a* (A Pcz - Rl +2)
2|

R orient —

> Rl +Z- opory miejscowe i liniowe dziatek wspaolnych
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Obliczenia hydrauliczne instalacji grzewcze; VIEZMANN
Obliczenia instalacji grawitacyjnej
Tabela do obliczen hydraulicznych
R
Q - M — strumien W ) R*l R*1+Z
Nr D . I d Opor YA
il Olzci;%zlflf;e ciepla Predkosé | En " Straty > £ [Pa]
[kW] [ kals] [m] L] [m/s] J[Z O]S o ci$nienia [Pal]
am
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1. Zatozenie parametrow obliczeniowych, temperatury zasilania i powrotu
70/50 stC

2. Obliczenie strat ciepta pomieszczen, dobor grzejnikdw, rozmieszczenie
grzejnikow, dobor zrodta ciepta - zaktadamy

3. Rozmieszczenie na rzutach kondygnacji pionow - rysunek

4. Rozmieszczenie pionOdw na rzucie piwnicy i zaprojektowanie
rozprowadzenia przewodow w piwnicy oraz podtgczenia
instalacji do zrodta ciepta (kotta) - zaktadamy.

5. Wykonanie rysunku rozwiniecia instalacji c.o. - rysunek

6. Sprawdzenie warunku rozruchu instalacji (grawitacyjna) - H pr = 2/3 H grz

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych -
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Przykitad instalacji grzewczej grawitacyjnej VIEZMANN

/. Podziat instalacji na dziatki obliczeniowe.

8. Obliczenie cisnienia czynnego Apcz = h*g(pp - pz)

9. Okreslenie obiegu najbardziej niekorzystnego — w instalacji
grawitacyjnej obieg najdalej, najnizej i najbardziej obcigzony.

10. Okreslenie oporu orientacyjnego i strumieni przeptywu na dziatkach
a* A pcz

R orient =
>

11. Dobor srednic — z nomogramu na podstawie przeptywu ( mocy) oraz
maksymalnej dopuszczalnej predkosci przeptywu

12. Dobor kryz grzejnikowych, nastaw na zaworach termostatycznych —
nomogram do doboru zaworow termostatycznych

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych -
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Przykiad instalacji grzewczej grawitacyjnej - rzut parteru
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Przykiad instalacji grzewczej grawitacyjnej - rzut pietra vnagmnuu
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Przyktad instalacji grzewczej grawitacyjnej - rozwiniecie VIEZMANN
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Przykitad instalacji grzewczej grawitacyjnej VIEZMANN

Sprawdzenie warunku rozruchu instalacji (grawitacyjna) - H pr=2/3 H grz

Kryterium rozruchu - Tichelmana

Hpr=2/3Hgrz

H pr -wysokosc prowadzenia poziomych przewodow rozprowadzajgcych w
piwnicy wzgledem srodka kotta wynosi 2,50 - 0,15-0,6 = 1,75 m

H grz - wysokosc srodka najnizej potozonego grzejnika wzgledem srodka

kotta 2,50+ 0,1+0,4-0,6=2,40m

1,752 2/3 * 2,40
1,7521,60m

Warunek rozruchu spetniony
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Przyktad instalacji grzewczej grawitacyjnej VIESMANN
Dzielimy instalacje na dziatki obliczeniowe
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Przyktad instalacji grzewczej grawitacyjnej VIEZMANN

Obliczenie cisnienia czynnego Apcz = h*g(pp - pz)

Apcz = h*g(pp - pz) = (2,40) * 9,81 ( 988,07-977,81) = 241,56 Pa

pp dla 50 stC = 988,07 kg/m3
pz dla 70 stC = 977,81 kg/m3

Gestos¢ wody w zaleinosci od je) temperatury

t,°C 0 20 30 40 50 60 N 8 90 95 100
p, kg/m’ 999,73 998,23 995,67 992,24 988,07 983,24 977.81 971,83 96534 961,29 95840
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Przyktad instalacji grzewczej grawitacyjnej VIEZMANN

Okreslenie obiegu najbardziej niekorzystnego — w instalacji grawitacyjnej obieg
najdalej, najnizej i najbardziej obcigzony.

W naszej instalacji obieg najbardziej obcigzony to obieg do grzejnika w kuchni na
parterze.
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Przyktad instalacji grzewczej grawitacyjnej VIEZMANN

Okreslenie oporu orientacyjnego

a* A pcz
R orient = =(0,50*241,56)/19.36 x2 = 3,12 Pa/m

z |

Dobierajgc srednice z nomogramu nie powinnismy przekroczyc
obliczonego oporu orientacyjnego
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Przyktad instalacji grzewczej grawitacyjnej VIEEMANN
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Przykitad instalacji grzewczej grawitacyjnej VIEZMANN

Obliczenie strumieni przeptywu dziatek w obiegu najbardziej niekorzystnym

_—"| Obcigzenie cieplne dziatki, [W]

/ t - temp. czynnika zasilajgcego c.o.
t - temp. czynnika powrotnego c.o.

Ciepto wtasciwe wody, 4190 [J/kgK]

m1 = 10180 W/ 4190 * ( 70-50) = 0,12 kg/s = 432 dm3/h
m2 = 8290 W/ 4190 * (70-50) = 0,09 kg/s = 324 dm3/h
m3 = 1250 W/ 4190 * (70-50) = 0,01 kg/s = 36 dm3/h
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Przyktad instalacji grzewczej grawitacyjnej VIEZMANN

Dobdr srednic — obliczenia hydrauliczne

Nr ¢ - m — I d w R R*| XE z R*| +Z
dzi obcigzenie strum [m] [m Predk Opor Straty
atki cieplne [W] ieft m] 0$¢ jednostko ci$nie [-]
ciept [m/s] wy nia
a [Pa/m] Linio [Pa] [Pa]
we
[kg/s] (Pa)
1 10 180 0,12 3x2
=6
2 8 290 0,09 4x2
3 1250 0,01 10x
2
=20
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Przyktad instalacji grzewczej grawitacyjnej VIEZMANN
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Przykitad instalacji grzewczej grawitacyjnej VIEZMANN
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Przyktad instalacji grzewczej grawitacyjnej
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Przyktad instalacji grzewczej grawitacyjnej VIEZMANN

Opory miejscowe Z z nomogramu

Dziatka nr 1

2§=45

w = 0,08 m/s

Dlaz§=10 Z=4Pa
DlaX§=45 Z=4x4,5=18 Pa
Dziatka nr 2

2£=90

w = 0,08 m/s

Dlaz&=10 Z=4Pa
DlaZz & =9,0 Z=4x9 =36 Pa

Dziatka nr 3

2E£=255

w = 0,05 m/s

Dlaz§=10 Z=15Pa
DlaX&=245 Z=1,5x25,5= 38,2 Pa
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Przyktad instalacji grzewczej grawitacyjnej
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Vi EEMAHH

Przytacze Srednica | Grubosé |
D gwintowane rerwmglrzna | Scianki
[cal] [mim] [nimn]
8 1/4* 13,5 2,35
10 3" 17.2 2,35
15 1z 213 2,85
20 /4" 269 265
25 1" 33,7 3.25
32 1 1/4* 42 .4 3,25
40 1172° 48,3 3,25
50 2" 60,3 3,65
65 212" 76,1 3,65
80 3" 88,9 4,05
100 4" 14,3 4,50
125 5" 1397 4 85
150 6" 165,1 4,85
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Przykiad instalacji grzewczej grawitacyjnej VIEEMANN
Nr ¢ - m — I d w R R*| g z R*|
dziat obciazenie strumie [m] [m Predkos Opor Straty +Z
ki Ciep|ne [VV] A ciepl'a m] ¢ jEanStkowy cisnie [-]
[ kg/s] [m/s] [Pa/m] nia
liniow [Pa]
N [Pa]
[Pa]
1 10 180 0,12 3x2=6 40 0,08 3,3 19,8
2 8 290 0,09 4x2=8 32 0,08 4,0 32,00
3 1250 0,01 10x2 15 0,05 4.6 92,00
=20
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SZKOLY PARTNERSKIE

VIEEMAHH

Wspoétczynniki oporow miejscowych z tabeli
Dziatka nr 1

kociot £ = 2,5

4xkolano & = 4x0,5=2,0

>E=45

Dziatka nr 2

trojnik przeciwprad zasilanie = 3,0

trojnik przeciwprad powrot € = 3,0

6xkolano & = 6x0,5=3,0

2£=90

Dziatka nr 3

grzejnik ptytowy & = 6,5 ( dla DN15)

zawor grzejnikowy prosty € = 8,5 ( dla DN15)
4xkolano & = 4x1,5=6,0

trojnik — odgatezienie zasilanie £ = 1,5
trojnik — odgatezienie powrot £ = 1,0
Odsadzka — € 0,5x2 =1,0 Obejscie — ¢ =1,0
2 =255
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Wartodci wspdlczynnikow opordw migjscowych §elementdw instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych
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nalna preewodu OPOTU MIgjse. &
| Grzejnik cztonowy™® G 1015 3.0
[ ] 20-25 2,0
2 Grzejnik phytowy® 10 2.5
Gp 15 6,5
[ ] 20 19,0
25 46,0
3 Euk lub kolano gigte #/d = 1.5 10 2.0
15 1.5
20 1.0
25 0.5
32 0.5
4 Zawor grzejnikowy 10-15 8.5
M-3173 i M-3175 + 20-25 [
5 Zawor odcinajacy przelotowy prosty® 1015 16,0
3 2025 12,0
3240 9.0
50 7.0
6 Zawor jw. skosny* 10-15 3.5
F 2025 3.0
3240 2.5
50 2.0
T Kurek dwudrogowy stozkowy® ? 15 5.0
2025 3.5
% | Kociol zeliwny® K 75
9 Odsadzka 0.5
10| Obejscie —— 1.0
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falista —rUUL 3.0
diawicowa — ] 0,5
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14 Maghla zmiana przekroju
- 1.0

. -




SZKOLY PARTNERSKIE
Przyktad instalacji grzewczej grawitacyjnej VIEZMANN

Opory miejscowe Z z nomogramu

Dziatka nr 1

2§=45

w = 0,08 m/s

Dlaz§=10 Z=4Pa
DlaX§=45 Z=4x4,5=18 Pa
Dziatka nr 2

2£=90

w = 0,08 m/s

Dlaz&=10 Z=4Pa
DlaZz & =9,0 Z=4x9 =36 Pa

Dziatka nr 3

2E£=255

w = 0,05 m/s

Dlaz§=10 Z=15Pa

DlaXZ =255 Z=1,5x25,5=38,2 Pa
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Przyktad instalacji grzewczej grawitacyjnej VIEZMANN

Okreslenie catkowitej starty cisnienia w obiegu najbardziej niekorzystym

Nr ¢ - m — | d w R R*| xg Z R* +Z
dziat obcigzenie strumien [m] [mm | Predkosé Opoér Straty
Ki cieplne [W] ciepta ] [m/s] jednostkowy cisnien
[ kg/s] [Pa/m] ia [']
liniowe
[Pa] [Pa] [Pa]
1 10180 0,12 3x2=6 40 0,08 3,30 19,8 4,5 18,00 | 37,8
2 8 290 0,09 4x2=8 32 0,08 4,00 32,00 9,0 || 36,00 | 68,0
3 1250 0,01 10x2=2 15 0,05 4,6 92,00 25, 38,20 | 130,2
0 5

2 R* +Z =236 Pa

Catkowita starta cisnienia w obiegu najbardziej niekorzystym wynosi Apob=236Pa
Wartos¢ ta przekracza opor czynny nalezy dokonac¢ korekty obliczen

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych -
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Przyktad instalacji grzewczej grawitacyjne;j VIEZMANN

Cisnienie czynne dla obliczanego obiegu wynosi:
Apcz = h*g(pp - pz) = (2,40) * 9,81 ( 988,07-977,81) = 241,56 Pa

Zatem jest ono wystarczajgce dla pokrycia obliczonych start cisnienia
w obiegu

Apob=236 Pa < Apcz = 241,56 Pa
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Przykitad instalacji grzewczej grawitacyjnej VIEZMANN

Zgodnie z zasadg rownowazenia obiegow btad jest mniejszy niz 10% zatem
nie ma koniecznosci stosowania kryzy w obliczanym zadaniu.

'ﬂp-nz = 'ﬁ'.!”ubj
gdzie:

Ap- —cidnienie czynne w obiegu, Pa,
Apap — starty cisnienia w obiegu przy obliczeniowych strumieniach wody, Pa.

Dopuszcza sig blad w zréwnowazeniu obiegu do 10%:

Ap,. - Ap,,
Ap,.

Apob=236 Pa <Apcz =241,50 Pa

(241,56 — 236)/241,56 = 0,023 2,3% - nie stosujemy kryzy
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Przykitad instalacji grzewczej grawitacyjnej VIEZMANN

UWAGI DO OBLICZEN INSTALACJI GRAWITACYJNEJ:

- dla instalacji wykonanej z rur stalowych nie dobiera¢ srednic przewoddw mnigjszych
niz 15mm

- pomimo tego, ze kierujemy sie przy doborze srednic instalacji wartoscig Ror, nie
nalezy bac¢ sie przyjecia srednicy przewodu, dla ktorej opor liniowy, przy zatozonym
przeptywie odbiega od tej wartosci (w gore lub w dot)

- poniewaz konieczne jest zrownowazenie ciSnienia czynnego oporami przeptywu
rowniez dla obiegow pozostatych grzejnikdw, starajmy sie nierownomiernie
(nieliniowo) rozktadac opory przeptywu, “kumulujgc” je w dziatkach wspolnych z
obiegami bardziej “uprzywilejowanymi” (tzn. blizej kotta lub z wiekszymi cisnieniami
czynnymi)

- W razie koniecznosci, wstepnie zatozong jako jedng (staty przeptyw) dziatke
obliczeniowg mozna podzieli¢ na dwie o réznych srednicach, a dlugos¢ “nowych”
dziatek tak dobrac, aby zrownowazy¢ do zgdanych opory przeptywu.

- patrzac od grzejnika, w kierunku zrodta ciepta, srednice dziatek obiegu nie powinny

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych
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VIEEMAHH

Dobdér pompy

Dobér wentylatora
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, =
Dobér pompy R

Dobo6r pompy obiegowej

W celu doboru pompy nalezy ustali¢ dwie wielkoSci:
— wymagang wydajnosc,

— Wysokosc¢ podnoszenia.

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych
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5 s
Dobor pompy VIEEMANN

Zadania pompy w instalacji c.o :

- wytwarzanie cisnienia potrzebnego na pokonanie oporéow
hydraulicznych,zmniejszonych o obliczeniowg wartosc cisnienia
grawitacyjnego,

- doprowadzenie do grzejnikow potrzebnej ilosci nosnika ciepfta,

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych
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5 s
Dobor pompy VIEEMANN

Dobér pompy obiegowej

Wymagana wydajnos¢ pompy obiegowey:

_ 111 | errﬂ 3
' = c, .(:__ —IF]-pjm /s

' 1,10 *Q*1000*60
Vp =+ At® D [dm3/min]

Qins — obliczeniowa moc cieplna instalacji, W,

CW — ciepto wtasciwe wody, 4186 J/kgK,

tz — obliczeniowa temperatura wody zasilajgcej instalacje, °C,

tp — obliczeniowa temperatura wody powracajgcej z instalacji, °C,

P — gestosc¢ wody ptynacej przez pompe, tzn. gestosc dla temperatury
zasilania lub powrotu w zaleznosci od lokalizacji pompy, kg/m3

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych
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Dobér pompy obiegowej

1m wysokosci podnoszenia wody przez pompe

P~

10 kPa

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych
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Dobér pompy VIEZMANN

Dobo6r pompy obiegowej
Orientacyjna wysokos¢ podnoszenia pompy

. m:ﬂp:i.+(100+250)-Zij
P 9.81- p

H,0

Apzc— opor zrodia ciepta, np. opor wymiennika ciepta po

stronie instalacyjnej, Pa,
2L — suma dtugosci dziatek w najbardziej niekorzystnym obiegu, m,
P — gestosc¢ wody ptyngcej przez pompe, kg/m3 .

02.04.2024 Obliczanie instalacji rurowych
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Dobér pompy =

Dobo6r pompy obiegowej

Dobierajgc pompe nalezy w miare mozliwosci zapewnic, aby punkt pracy
znajdowat sie w zalecanym obszarze, dzieki czemu pompa bedzie
osiggac wysokg sprawnosc.

W przypadku pomp, ktére posiadajg kilka biegow, nalezy rowniez
wskazac bieg, na ktérym pompa ma pracowac.

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych
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Dobér pompy obiegowej

Charakterystyka pompy

zalecany obszar pracy

charakterystyka pompy

3
Zrodlo7] b M7/N
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VIESMANN

Dobér pompy =

Dobo6r pompy obiegowej

Kolejnym krokiem jest ustalenie wysokosci podnoszenia dobranej pompy

dla wymagane) wydajnosci.

Wysokosc ta bedzie nastepnie podstawg rownowazenia hydraulicznego

Instalaciji.

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych
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SZKOLY PARTNERSKIE
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Dobér pompy obiegowej

H | |UPE 2550180
[m] U=1.87 m3/h
H=25m
retaB=0.04
a2 retad=114
4
3 Ap kr
2
1
= ‘
0 0.4 0.8 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.6 L[m37h)
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Dobor pompy VIEEMANN

Pompa obiegowa

ﬁ U M(P) C(D) 50-30 FO6 (F10)
o ‘

Silnik 4-biegowy

Silnik 2-biegowy

Sterowanie, przetgczanie obrotow —

Pompa podwdjna

Przytgcza i & nom 50mm

Max. wysokosC podnoszenia 3,0m
Kotnierze PN6/DIN 2531(PN 16/DIN 2533)

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych
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Doboér wentylatora VIEZMANN

Doboér wentylatora

Po zaprojektowaniu wentylacji lub Kklimatyzacji, po obliczeniu oporéow
przeptywu powietrza dobieramy wentylator.

Do doboru wentylatora potrzebne sg dwa podstawowe parametry:

vV [m3/s] — wydajnosé, czyli strumieh objetosci powietrza przettaczanego
przez wentylator,

‘AP [Pa] — wymagane cisnienie, niezbedne do pokonania oporéw
przeptywu powietrza przez zaprojektowang instalacje.

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych -
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Doboér wentylatora VIEZMANN

Doboér wentylatora

Podstawg doboru wentylatora do projektowane] instalacji jest jego

charakterystyka sporzgdzona przez producenta.

Prawidtowo dobrany punkt pracy wentylatora powinien znajdowac sie w

obszarze jego maksymalnej sprawnosci.

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych
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Dobor wentylatora VIEZMANN

Na wykresie na rysunku pokazano przyktadowg charakterystyke

wentylatora promieniowego.
Nanoszgc na charakterystyke parametry wentylatora np.
V,=1,27 m3/s

| AP1 =314 Pa,

dobrano urzgdzenie ze sprawnoscig n = 0,82, oraz liczbg obrotow n =
940 obr/min.

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych
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Dobor wentylatora b
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Dobor wentylatora VIEZMANN

Przy doborze wentylatora bardzo wazne jest doktadne obliczenie oporu
przeptywu powietrza (spietrzenia) przez instalacje. Jezeli rzeczywisty opor
przeptywu bedzie wiekszy od przyjetego to wydajnos¢ wentylatora bedzie
mniejsza od wymaganej, czyli ilos¢ wymian powietrza w wentylowanym
pomieszczeniu bedzie mniejsza od obliczonej.

W naszym przypadku, jezeli AP, = 390 Pa to strumien objetosci powietrza
zmaleje do V, = 1,00 m3/s.

Jezeli opory przeptywu bedg mniejsze od przyjetych to strumien objetosci
powietrza bedzie wiekszy. Jezeli réznica bedzie dotyczyta tylko wentylatora
nawiewnego Ilub wywiewnego to otrzymamy w  wentylowanych
pomieszczeniach odpowiednio nadcisnienie Ilub podcisnienie. Jezeli
wyznaczony punkt nie lezy na charakterystyce wentylatora, wowczas nalezy
dobra¢ wentylator z najblizszej charakterystyki i przez zmiane liczby obrotow
dostosowac go do wymaganych warunkow pracy.

02.04.2024 Obliczanie instalacji rurowych
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Dobor wentylatora VIEZMANN

Charakterystyki wentylatorow sg opracowywane dla powietrza o:

- temperaturze t = 20°C,
- wilgotnosci wzglednej ¢ = 40%,

- gestosci powietrza p = 1,20 kg/m3 oraz dla cisnienia barometrycznego
p = 1013 hPa.

Jezeli wentylator jest przeznaczony do pracy w innych warunkach to

nalezy obliczyC rzeczywistg wartos¢ strumienia objetosci powietrza.

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych -
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Zadanie domowe nr 1 VIEZMANN

Dla zadanego schematu dobierz pompe cyrkulacyjng c.w.u, pompe

obiegowg centralnego ogrzewania (At = 20K) oraz pompe obiegowg
dla ogrzewania podtogowego (At = 15K) — termin realizacji do 23.02.2025
Parametry instalaciji:

Cyrkulacja:
g = 0,15 dm3/s
Ap = 9 kPa

: ulacia « odbior c.w.u.
Ob|eg Cc.0 (PG) :cl:‘k@;"j"" [I « Zimna woda
g = 0,06 dm3/s | b 'l
Ap =10 kPa

ogrzewanie podiogowe
--

ogrzewanie grzejnikowe
-

Obieg podtogdéwki (PP)
g =0,12 dm3/s ij , RS
Ap = 32 kPa i

fot.: Hewalex

kociol C.O.
lub

29.01.2025 Obliczanie instalacji rurowych
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Systemy energetyki odnawialne; VIEZMANN

Dziekuje za uwage

Zapraszam na kolejny wykitad



http://www.viessmann.edu.pl/
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