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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku,
zmieniajgcego Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 109, poz. 1156), oraz
zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. 2010 Nr 243, poz. 1623) o$wiadczam, ze:

PROJEKT BUDOWLANY pt. "Wykonanie instalacji fotowoltaiczno -~ kogeneracyjne;j
dla Oczyszczalni Sciekéw w Miechowie - Charsznicy, etap 1. " (Dz. Nr. 92/5, 94/4),

sporzgdzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej. Opracowanie wykonano zgodnie z umowa, oraz wydano w stanie

kompletnym ze wzgledu na cel, jakiemu ma stuzyc.

Maj, 2014r.
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Upr. 321/7§,
16l (012) 443 43 91, om. @504 463 531
mer int Leslaw Gebski
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da projektowania i kigfowania robotami bez sy v

hisewlanymi bez gfffaniczen w zakresie i urzacee )
=ci, instalagji | Yfzadzen elektrycznych b Nrew/y

i elektro&nergetycznych / /
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ul. Zagumnie 49
32-440 Sutkowice

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowe;.

Przedtozony do

uzgodnienia projekt

budowlany pt. "Wykonanie instalacji

fotowoltaiczno-kogeneracyjnej dla Oczyszczalni Sciekéw w Miechowie - Charsznicy,

etap 1" zlokalizowanej przy ulicy Zarnowieckiej 3 w Charsznicy (dz. 95/2 i 94/4) w zakresie
zgodnosci z warunkami przytaczenia numer RP/PS/AM/11757/2013 z dnia 27.06.2013

uzgadnia sie bez uwag.

kio:
1x P8, PP, DU, RE Busko

Sprawe prowadzi :
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-Kamienna
Dziat Rozwoju Sieci
Artur Mrowka - Specjalista ds. Techniki i Rozwoju
Tel. 41 252 63 04

Al Marsz. J. Pitsudskiego 51 26-110 Skarzysko-Kamienna
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PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 Sad Rejonowy Lublin-Wschéd

w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy KRS,
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STARQSTWO POWIATOWE w MIECHOWIE

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJ!I
PROJEKTOWEJ

Miechéw ul. Ractawicka 12, tel.(41)3821126

OPINIA NR GG.6630.156.2014
uzgodnienia dokumentacji projektowe;j

Przedmiot uzgodnienia : BUDOWA WOLNOSTOJACEJ INSTALACJI ELEKTROWNI
FOTOWOLTAICZNEJ - KOGERACYJNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA,  ( PANELE PV, PANELE TWIN, LINIE KABLOWE
ELEKTROENERGETYCZNE N N, PRZEWODY CIEPLNE, INWERTERY )

Charakterystyka :
INSTALACJA CIEPLNA
INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
SIEC ELEKTROENERGETYCZNA

Dla : URZAD GMINY W CHARSZNICY

Adres : 32-250 CHARSZNICA
KOLEJOWA 20

Na zlecenie GG.6630.218.2014 Zz dnia; 2014-04-28 znak:

Data wptywu zlecenia do Zespotu: 2014-04-29

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

na podstawie art. 27 ust. 2 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. Nr 30 ze zm.), Rozporzadzenia Ministra
Rozwaoju Regionalnego | Budownictwa

z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjne]j ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji

projektowej (Dz. U, Nr 38, poz. 455),
zarzadzenia Nr 9/2001 Starosty Powiatowego z dnia 31.12.2001 r. w sprawie powotania Zespotu Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej
opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego:

MIECHOW-CHARSZNICA, DZ. 95/2, 94/4
gmina : CHARSZNICA

Inwestor : URZAD GMINY W CHARSZNICY

32-250 CHARSZNICA
KOLEJOWA 20

Jednostka projektowa : MGR INZ. LESLAW GEBSKI

Data posiedzenia : 2014-04-30

Uwagi i zalecenia :
1. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od wydania opinii w sprawie uzgodnienia
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, z zastrzezeniem ust. 2.geodezyjnej.

2. Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomiag zespét o utracie waznosci, zmianie,
uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwolenia na budoweg.



3. Wszelkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowege uzgodnienia

w tutejszym zespole.

4. Zachowac szczegolng ostroznosé w przypadku prowadzenia prac ziemnych w poblizu znakdw
osnowy geodezyjnej. W przypadku naruszenia tych znakéw inwestor zostanie obcigzony kosztami

ich odtworzenia.

5.
Opinie sporzadzit : Krzysztof Warchot
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Integraing czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Dnia: 2014-05-06
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jest cztonkiem Malopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa
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0 NUMErze BWIdencyNYM ...

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedziaino$ci cywilnej.

. ) 1 stycznia 2014 r. 5
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ..........cceceninniicinnn.
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WOJEWODA MALOPOLSKI
Krakow, dnia 1§ m_.maam 2002y -

REXILT131/109002

-

DECYZJA O NADANTU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
. Nrewid. 217/2002

Ma podstawie art. 13 use. | pke | §2, 2 14 ust. 1 pkL S ustawy z daia 7 lipea 1994 1. -
Prawo budawlane (tekst jednality Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z péin. zm.), w zwiazku
z et 104 ustawy 2 dnia 14 czorwca 1960 1. — Kodeks postepowania adminisiracyjnego (tekst
jednelicy Dz. U. 2 2000 r. Nr 98 Foz. 1071 z pdin. zm.), po rozpatzeniu wriosku Pana mgr
. Inz. Jerzego Halek - na podsiawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane wykszialeenie i

prakiyke zawodowa orez na podstawie POZyTyWne] oceny z egzamiau na uprawnienia budow-
lane zlozenego praed Komisja Egzaminacyjna,

nadajeg

Panu mgr int. Jerzemu HALEK
. * kierunck studidw: , elektratechnika™
vrodzanemu dnia | sierpnia 197 Lr. w Daprowie Tamow skiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

ibe ramiczen

fektowania i kisrowanin rob fami budawlan
W specjalnodci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji

i urzadzes elektrycznych i elektroenergetycznych

do

Od decyzji niniejszej stuzy Panu prawo wniesienia odwolania da Glaw g0 Insgekiora
za.um:c m.._aos_mhnmo w Warszawie, ul, Krucza 33/41, 2a podrednicrwem Wojewedy Malo-
Folskiego wterminie 14 94 iy ouzymania decyzji.
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Hal58 Krakdir d Farmen

MALOPOLSKA 113,
OKREGOWA pogmme

19 lutego 2014 r
Hrakiw

Zaswiadczenie

Jerzy Halek

ul. Pachonskiego 18/176

Pan/Pani

miejsce zamieszka

31-223 Krakow

jest czienkiem Malopoiskie] Okregowe] lzby inzynierow Budowr

MAP/IE/0236/03

O numerza m.}.—__am_,:.\.w_?_%n.__

I posiada wymagane ubezpieczene od odpowiedzialnosci cywiing;
1 marca 2014 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wane od dnia

28 lutego 2015

Stcarnisican Kgire presary

do dnia
drinz

Frbeare

R _ mgr inz. Jerzy Halek
Upr. bud. Nr ewid. 237/2002
do projektowania i kiegd®ania robotami

budowlanymi sez ogifiniczen w zakresie
sieci, instalacji i urgidzen elektrycznych

i elektroeflergetycznych
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Matopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Ze

Puninz. Tomasz Maciej Miodek

wrodzony dnia 03.11.1977 r. w Krakowe
uyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy MAP/OGIIPWOED2
do projekiowania i kierowanis robatami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnesei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i vreadzed
elekiryernych i elektroenersetveznyeh,

UZASADNIENIE

howslifikacyjna Matopatskie] Okrpgaws] Irby Intynisséw Budownictwa w Krakowie na podstawic
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10 grudnia 2013r. -
Zaswiadczenie r
Tomasz Miodek
Pan/P 2
ul. Jemiolowa 19 B 7
. 30-377 Krakow

jest czionkiem Malopolskie] Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa
MAP/IE/O144/04
o numerze ewidencyjnym

| posiada wymagane ubezpi je od odpowiedzialnodci cywilne].
1 stycznia 2014 r.
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STAROSTWQ p

Owia TO
§ W M.‘ E CH Owie WE
Wojewsdztwo : MALOPOLSKIE Wydziat Budown ic
Powiat : MIECHOWSKI i Are hi?f-}kfu twa
Jednostka ewidencyjna | CHARSZNICA v
Skrocony wypis ze skorowidza dzialek
z dnia:2014-02-13
NrOb Nrdz. . jedn. | Ch _— . pow.
Ip. _— Ark Ksigga wiecz rei, | Udzial wlasciciel / wladajacy [ha)
1 7 9172 DEC G509 |WE GMINA CHARSZNICA
MIECHOW- 2 RRVIILSJL.T723/1- 111 KOLEJOWA 20; 32-250 CHARSZNICA, 0.3125
CHARSZNICA 107103
DEC. GKM.IV-
60/248/72
KR1MI00001617/7
2l 7 9173 DEC G509 [Wt GMINA CHARSZNICA
MIECHOW- 2 RR.VIILSJ.7723/1- 1 KOLEJOWA 20; 32-250 CHARSZNICA: 0.0016
CHARSZNICA 703
DEC, GKM.IV-
607248172
KR1M/00001617/7
= 9177 DEC G509 |Wi GMINA CHARSZNICA
MIECHOW.- 2 RR.VIILSY 7723/1- 1 KOLEJOWA 20; 32-250 CHARSZNICA. 0.0081
CHARSZNICA 107/03
DEC. GKM.IV-
BO/248/72
KR1M/00001616/0
4 7 9213 G.1g |8l SKARB PANSTWA
MIECHOW- 2 11 0.0826
CHARSZNICA
Gw MARSZALEK WOJEWODZTWA
il MALOPOLSKIEGO, MALOPOLSKI
MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH,
KRAKOW, UL. SZLAK 73
SZLAK 73; 31-153 KRAKOW:
5 7 ism DEC G.509 [WE GMINA CHARSZNICA
MIECHOW- 2 RR.VIILSJ 7723/1- n KOLEJOWA 201 32-250 CHARSZNICA; 0.7058
CHARSZNICA 0o
DEC. GKM.IV-
60/248/72
KR1M/00016934/3
Strona: 1
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CHARSZNICA 107/03
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KR1M/00016934/3

F{ o572 DEC Gsog |We GMINA CHARSZNICA
NS 2 RR VIl SJ.7723/1- n KOLEJOWA 20; 32-250 CHARSZNICA; 1.4560
CHARSZNICA 107103

DEC. GKM.IV-
601248172
KW Z - 874
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[ PGE Dystrybucja §.A,
b Ocdczial Skarzysko-Kamienna
N 26-110 Skarzysko-Kamienna, Al Marsz. J. Pitsudskiege 51

- tel. (41) 252 68 99, fax (41) 252 63 15
sekmamt@skarzysm.pgedyswbuc}a.pr

Skarzysko—Kamiennaﬂ 0.-08 L2013
RP}PP.-'AN!/ S__Z 3/ 12013

Zaktad Ustug Komunalnych
ul. Zarnowiecka 3
32-250 Charsznica.

Dotyczy: przytaczenia do sieci dystrybucyjne] elektrowni fotowoltaiczne; ( dz. nr 81/2, 84/4, 9512) w
miejscowosci Miechéw-Charsznica gm. Charsznica.

W nawiazaniu do naszego pisma znak: RP/PP/AN/11283/2013 z dnia 02.07.2013r. w zataczeniu
odsylemy Panstwu jeden egzemplarz drugostronnie podpisangj przez naszego przedstawiciela umowy nr
113/08/PP-P/AN/2013, dotyczace] przytaczenia do sieci wiw obiekty.

Zalaczniki:

1. 1 egz. umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej Nr 113/0S/PP-PIAN/2013,

Z powazaniem
_ PGE D CjaS.A,
Kio: Oddzisl Sis -Kamlenna
Tx PP Deopartamen tac]l | Rezwoju
Wydzial P ia | Rozwoju

k
Arkadiusz Warzecha

ZA ZGODNOSC
Z Qagg,@fg_\rAtEM

. cFEd J 3 s
ey gy
AT By

&

PGE Dystrybucja Spélka Akcyjna z Eiedziby w Lublinie, 20-340 Lublin, 1. Garbarska 21A KRS 0000343124 Sag Rejonowy Lublin-Wschég
w Lublinie 2 sleczibg w S\»\mﬂ’nlku, Vi Wydzial Gospedarezy KRS, NIP: $45-24-93-855 REGON Knpitat 730 742 800 2

bas ma] b
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Nr kontrahenta QOO 74 37
umowa Nr{Bjos/pp-pian 12013
o przyiaczenie do sieci dystrybucyjnej
elektrowni fotowoltaicznej, polozonej (dz. nr 91/2, 84/4, 9512 ). w miejscowosci Miechéw-Charsznica, gmina
Charsznica :

2213w Skarzysku-Kamiennej pomiedzy PGE Dystrybucja Spétka Akeyjna z siedzibg w Lublinie,
adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddzial Skarzysko-Kamienna z siedzibg w Skarzysku-Kamiennej,
wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedziba w
Swidniku, VI Wydzial Gospodarezy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462593855, REGON: 060552840, kapitat

zakladowy: 9 730 742 850,00 zt w peini o ny, reprezentowanga przez: - ’
,4,'%?_\,%’ éﬁﬁﬂcwﬁﬂﬁy eyt rgyfyuooaf%ﬂﬂ/—‘*

zwang w dalszej tresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A",

adres do korespondencji. PGE Dystrybucja S.A, Oddzial Skarzysko-Kamienna 26-110 Skarzysko-Kamienna
Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego nr 51,

a Zakladem Ustug Komunalnych m. Miechéw-Charsznica, ul, Zarnowiecka 3, (kod pocztowy 32-250),
Charsznica, NIP 659-10-00-301, REGON 280417034

reprezentowanym W niniejszej umowie przez: -~ —
1. e"zc«":r% 2rel, -OZ-’/E’/f SRhlaole st «y Korca ‘rdf’ﬂ;c‘fv

zwanym dalej ,,Podrniote? Pn.y%za nym”, .
adres do korespondencji 4.7:, {7 Qs 7 con e, ?@"f oLisccka 3

zostala zawarta umowe o nastepujace;j trescl: R2-250Chus <2 2 'ca
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. wewnetrznej instalacji
Zrddla wytworczego nalezacej do Podmiotu Przylaczanego, zakwalifikowanego do IV grupy przylaczeniowe],
© mocy przylgczeniowe] Zrédla wytworczego oddawanej do sieci wewnetrznej Podmiotu 85 kW i mocy
przylaczeniowej potrzeb wiasnych 10 kW, zgodnie z warunkami przytaczenia nr 97/2013 z dnia 26.06.2013r,
stanowigcymi zatacznik nr 1 do umowy.

2. Podmiot Przyigczany okresla planowang ilosé;

a) wprowadzonej do sieci PGE Dystrybucja S.A. energii elektrycznej (netto) w wysokosci 0 MWh,
b) pobieranej energii elektryczne] w wysokosci 0,1 MWh rocznie.

3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elektrycznej — wewnetrzna sie¢ niskiego napiecia Podmiotu
Przylaczanego zasilana ze stacji transformatorowej 15/0,4kV .Charsznica Oczyszczalnia Sciekow” . Migjsce
dostarczania energii elektryczne] stanowi jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  siec
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego.

4. Ukiad pomiarowo - rozliczeniowy istniejgcy w stacji transformatorowej ,Charsznica Oczyszczalnia Sciekéw’.

5. Strony ustalajg termin przytgczenia do dnia 30.04.2015r.

§2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sie do podania napigcia do miejsca dostarczania energii elektrycznej.

§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYLACZANEGO

Podmiot Przylgczany zobowiazuje sie do:

1) zrealizowania wiasnym kosztem | staraniem zadas okreslonych w warunkach przylgczenia od miejsca
dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i nermami, w terminie do dnia
przytgczenia,

2) niecdptatnego udostepnienia PGE Dystrybucja S.A. swojej nieruchomos$ci/urzadzer w celu dostepu do
ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego,

3) dostarczenia do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnego pozwolenia na budowe obiektu wymienionego w § 1
ust 1 umowy, lub innego dokumentu wymaganego ustawg Prawo budowlane, nie pézniej niz do dnia
31.01.2015r. Dostarczenie ww. dokumentu moze warunkowad przylaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A.,

4) niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytutu prawnego do
obiektu bedacego przedmiotem przyiaczenia, w tym réwniez zmian przeznaczenia terenu wplywajgcego na
realizacje obiektéw Podmiotu Przytaczanego,

5) zakupu | zainstalowania wiasnym kosztem | staraniem ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego energii
elektrycznej, zgodnie z warunkami przylgczenia oraz do pokrywania kosztow zwigzanych z utrzymaniem
miejsca, w ktorym ukiad ten bedzie zainstalowany,

6) utrzymywania wiasciwego stanu technicznego nalezaeych do niego instalacji i urzadzen elektrycznych w
nieruchomosciflokalu/budynku, do ktorege ma by¢ dostarczana energia elektryczna, utrzymywania

-
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¢ wiasciwych warunkow uzytkowania urzadzen do pomiaru zuzycia energii elektryczne), w tym zabezpieczenia
{ ukfadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utrata.

§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE

f Zgoednie z obowigzujacy .Taryfg dia energii elektryczne] PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przylaczany nie wnosi

/

/

/

na rzecz PGE Dystrybucja S.A. oplaty za przytaczenie.
§5

KOORDYNACJA PRAC
Przedstawicielami stron upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizacji niniejsze] umowy
oraz podejmowania ustaleri koordynacyjnych sa;

Ze strony Podmiotu Przyigczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
ol . .
Lenon [Leoziel Mo i
nrtel GOFP438.80L . nrtel, 41 25-26-194
§6
ZASADY ROZWIAZANIA UMOWY

1. Kazde] ze stron przystuguje prawo wczesénigjszego rozwiazania niniejszej umowy 2z zachowaniem
trzymiesigcznego okresu wypowiedzenia.
2. PGE Dystrybucja S.A. przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w przypadku:
a) =zaistnienia okolicznosci uniemotzliwiajacych realizacje inwestycji z przyczyn niezaleznych od PGE
Dystrybucja S.A.,
b) utraty przez Podmiot Przylgczany tytutu prawnego do nieruchomosci,
¢) niewywigzania sig przez Podmiot Przylaczany z obowigzkéw wskazanych w § 3 umowy pomimo
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-dniowego
terminu na ich realizacje.
3. Odstapienie | wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez oéwiadczenie ziozone drugiej stronie w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, dostarczone za zwrotnym poswiadczeniem odbioru.

§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON
PGE Dystrybucja S.A nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu opéznienia w wykonaniu przedmiotu umowy
w przypadku, gdy opdznienie nastapito z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A.

§8
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
1. W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny,
ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Wszelkie spory, jakie moga powstat w zwiazku z realizacjg tej umowy, strony beds rozstrzygaé w drodze
negocjacji, a w przypadku niemozliwosci osiagniecia porozumienia poddadza pod rozstrzygniecie wiasciwym
sgdom powszechnym.

§9
POSTANOWIENIA KONCOWE

Okres obowigzywania niniejszej umowy wynosi : do dnia 30.04.2016r.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podmiot Przyigczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych

w niniejszej umowie innym podmiotom, a w szczegolnoci podmiotom wykonujacym prace projektowo-
budowlane, w zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do realizacji niniejszej umowy. iy
4. Umowe niniejszg sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dia

kazdej ze Stron, o

PN

Pystrybucls S M
ot Do Kamienns ‘

Wykaz ikow do umowy:
Zatgeznik nr 1~ i czenia nr 87/2013. z dnia 27.06.2013r. Jego 51
Dby i =
Zakiadu H%*?.%'fsm Podpisy stron umowy L
?gr ing. Zendn Koziol
Pedmiot P cxany . PGE Dystrybucja S.A.
SAELAD Uﬁgua PGE Dsfiytficja 5.4,
3 Oddzlal Sy ariydio-Kamionna
o — Dr:nul-umgp Gkyigatacll | Rozwalu
_— oL el e 17 Ledroin lu
C ol 3R-36-144
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PGE Dystrybucja S.A.
\ Oddzial Skarzysko-Kamienna

26-110 Skarzysko-Kamienna, Al Marsz. J. Pisudskiago 51

tel. (41) 252 68 55, fax (41) 252 63 15

nekmaﬁat@skarzysko,pgedysﬂybuqs.pl

Skarzysko-Kamienna 27.06.2013
RP/PSIAMILHUZE. T 12013

Zatgcznik nr 1 do Umowy Nr ..... '{{3 G‘/SJ?P-PA/-QD( ‘i przyfaczenie _do sieci dystrybucyjnej

Zakiad Ustug Komunalnych
Imie | iske lub nazwa podmi Przylaczanego
ul. Zarnowiecka 3
(ulica, nr domu, nr mieszkania)
32-250 Charsznica
(kod pocztowy, miejscowos £)

Warunki przylaczenia elektrowni nr 097/2013 podmiotu IV grupy przyfaczeniowej do
sieci wewnetrznej Podmiotu Przylaczanego

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: elektrownia fotowoltaiczna
Lokalizacja: ul. Zarnowiecka 3 Charsznica 32-250

1. Moc przytaczeniowa oddawana do sieci wewnetrznej : 0,085 [MW].

2. Migjsce przytaczenia: wewnetrzna sie¢ niskiego napigcia Podmiotu Przylaczanego
zasilanego ze stacji transformatorowe; 15/0,4kv »Charsznica Oczyszezainia Sciekow”.

Z elektrowni fotowoltaiczne;; wewnetrzna sieé
niskiego napiecia Podmioty Przytaczanego.

4. Zakres niezbednych zrian w sieci dystrybucyjnej:
Przytgczenie nie wymaga zmian w istniejgcej sieci elektroenergetyczne;.

5. Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przylgczanego:

a) wybudowag elektrownie fotowoltaiczng przystosowang do wspbipracy z siecig
energetyki zawodowej | nawigzaé jg do sieci niskiego napiecia zasilanej ze stacji
transformatorowej 15/0,4kV ,Charsznica Oczyszczalnia Sciekéw *

b) przystosowaé istniejgce urzgdzenia Podmiotu Przytaczanego do nowych warunkow
pracy i obcigzenia,

¢) praca wyspowa elektrowni jest mozliwa jedynie na Wyspe urzadzeri wytwérey.

6. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo - rozliczeniowego energii elektrycznej
(istniejace) stacja transformatorowa 15/0,4kV ,Charsznica Oczyszczalnia Sciekow”.

mmsm.mzmmwum.mm.u.mmmzmms:mnmmmmmm
wum:mmwm,wwﬂcmmlm KRS, NIP; $48-25-63-855, REGON: \ Kapital zakiadowy” § 730 742 890 20
W pedn! Y. www.pgedystrybucja.p! -~
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, 7. Wymagania odnoénie uktadu pomiarowo - rozliczeniowege energii elektrycznej: ukiad

pomiarowo-rozliczeniowy istniejacy.

W celu potwierdzenia ilosci energii dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia
zainstalowac liczniki umozliwiajace jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracja
profilu obcigZenia na zaciskach przeksztatnika.

8. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elekirycznej w sieci mieéci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

8. Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezace do Podmiotu powinny zapewniaé
bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem
elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi | atmosferyeznymi
wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi
szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé firma posiadajaca uprawnienia budowiane
do prowadzenia robét elektrycznych.

10. Dane znamionowe oraz niezbedne wymagania w zakresie elektroenergetyczne;
automatyki zabezpieczeniowe] i systemowej:

a) wykona¢ zabezpieczenia wylgczajace elektrownie w przypadku zaniku napiecia
w sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko — Kamienna,

b) elektrownia powinna byé wyposazona w zabezpieczenia podstawowe oraz
zabezpieczenia dodatkowe, zgodnie z zapisami czesci ogéinej IRIESD.

11. Obowigzujace wymagania wynikajace z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. (IRIESD) zgodnej z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji
Sieci Przesytowej:

- urzadzenia przytaczane do sieci rozdzielezej musza posiadaé atesty lub homologacje
oraz certyfikaty i znaki bezpieczenstwa,
- prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzen pozostajacych na majatku uzytkownika
wymaga posiadania kwalifikowanego personelu .

12.  Podmiot Przylaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A.  Oddziat
Skarzysko-Kamienna w terminie do dnia przylaczenia generatora, Instrukcje
wspdtpracy ruchowej,

13.  Informacje dodatkowe:

- warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- w PGE Dystrybucja S.A. uzgodni¢ projekt zabezpieczer elektrowni,

- prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna w zakresie warunkéw przylaczenia jestt Artur Mréwka
tel.: (41) 25 26 304

Niedotrzymanie ww. warunkdw przez Wytwérce moze skutkowaé jego wykczeniem,

Z powgzaniem
PGE D cja §.A
Oddziat 5 Kamilenna
Departamen atac]l | Roxwoju

Kopie otrzymuia Wydzlat P

1x PS8, RE Busko, DU, PP S,
Zatacznik: projekt umowy o przylaczenie Arkagiusz Warzecha

PGE Dystrybucs Spatka Akcyina T sledziby w Lublinle, 20-340 Lublin, ul. Garbarsia 21A. KRS: 0000343124 Sad Rejonowy
w Lublinie z siecziby w Swidniku, VI Wydzist Gospodarczy KRS, NIP: B46-25-63-855, REGON: 080552840, 2z2

Lublin-Wschdd
Kapital zakiadowy: @ 730 742 890 2! w peini optacony. www pgedystrybucja.pl A/)
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia'pqriz'y: {r’éﬁfizacji
projektu pt. "Wykonanie instalacji fotowoltaiczno — kogeneracyjnej dla

Oczyszczalni Sciekéw w Miechowie - Charsznicy, etap 1. ” dla Urzedu Gminy

Charsznica w m. Charsznica, dz. Nr 95/2, 94/4, gmina Charsznica.

. W projektowanym obiekcie charakter, organizacja i miejsce prowadzenia robét

niosg ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w
szczegdlnosci przy pracach na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych
oraz podczas prac w pasie drogowym. Prace na czynnych urzadzeniach
energetycznych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP, po wytgczeniu
napiecia.

Prace moga wykonywac osoby posiadajace kwalifikacji potwierdzone
zaswiadczeniem stwierdzajgcym prawo do wykonywania robot
elektroenergetycznych na urzadzeniach o napieciu do 1 kV oraz prac pod
napigciem do 1 kV. Roboty wykonywac¢ nalezy w uzgodnieniu z zaktadem
energetycznym.

Przy prowadzeniu robot wystepujg prace na wysokosci

4. Brak jest czynnikdw chemicznych lub biologicznych zagrazajgcych

o O oo o O

bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

Nie ma zagrozenia promieniowaniem jonizujgcym

Nie wystepuje ryzyko utoniecia pracownikéw, ani przysypania ziemig
Prace nie bedg prowadzone w studniach ani w tunelach

Prace nie beda wykonywane w kesonach

Prace nie bedg wykonywane przy uzyciu materiatéow wybuchowych

0.Nie wystapiag prace polegajace na montazu ciezkich elementow

Podsumowanie:

Przy realizacji obiektu nalezy zwracac¢ szczegdlnie uwage na warunki BHP

przy pracy w poblizu i na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych, przy

pracach na wysokosci oraz przy robotach w pasie drogowym.

er inz, Jerzy Halek

: = 247/2002
r ewid. 217/2002
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1. Przedmiot | cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany Sieci Owermstala’@ \TOWE
fotowoltaicznej w Miechowie-Charsznicy, dz. Nr 95/2, 94/4, gnﬂf@’Charszmca. o s

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu budowlanego W

zakresie niezbednym do uzyskania odpowiednich pozwolen na wykonanie instalacji.
2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie dziatek oznaczonych w ewidencji gruntdow numerem dz. Nr 95/5,
oraz 94/4 w miejscowosci Charsznica, gmina Charsznica obecnie znajdujg sie

zabudowania nalezace do miejscowej oczyszczalni sciekdw.
Charakterystyka dziatek
Powierzchnia uzytkowa :

e 95/2-1,4560 ha
e 94/4-0,7058 ha

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Catos¢ instalacji zostanie umieszczona na dziatce. Powierzchnia, na ktore;j

umiejscowione zostang moduty PV na dziatce wyniesie 630 m?.

Teren wymagat bedzie czesciowego wyrownania w celu ustawienia
dedykowanej konstrukcji wsporczej modutéw PV oraz usuniecia przeszkod w postaci

drzew krzewdw oraz $ciezki betonowe;.

Dziatka, na ktorej projektowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru
zabytkow i nie podlega ochronie na podstawie ustalern miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja nie wchodzi w kolizje z terenami lesSnymi, pomnikami
przyrody ozywionej i nieozywionej. Teren ten nie jest zaliczony do programu Natura
2000. Nie wystepuja tu - objete bezposrednim zasiegiem oddziatywania - zadne
gatunki roslin i zwierzat, zaréwno chronionych jak i pospolitych, ktére mogtyby ulec

degradaciji w fazie budowy.
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Montaz instalacji objetych projektem oraz ich uZytkowanie nie powoduje

zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow om&u ‘BrazichaTows

otoczenia.
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Upr. bud. Nr ewigt/ 217/2002
do projektowania i kigg€wania robotami
budowlanymi bez ogfaniczen w zakresie
sieci, instalacji | yrgadzen elektrycznych
i elektroefergetycznych



lll. OPIS TECHNICZNY - Branza Instalacje
Elektryczne
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1. Zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt sieciowej msta{aﬂi}i@mypi@ai
kogeneracyjnej ukierunkowanej na wykorzystywanie energii na wiastie potrzeby' '
Farma ta zlokalizowana bedzie w miejscowosci Charsznica na dziatkach numer
95/2, 94/4.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

e Projekt instalacji fotowoltaicznej
e Usytuowanie modutéw PV, dobér inwerteréw

o Zabudowa zabezpieczen jednostki wytworczej

Podstawe opracowania stanowia:

° udostepnione rysunki architektoniczno — budowlane
e umowa z Inwestorem

e  uzgodnienia z Inwestorem

o  wytyczne projektowania wykonywanych instalaciji

e  normy i przepisy obowigzujgce w kraju

e  warunki przytaczenia do sieci

2. Podstawy prawne oraz inne przepisy i dokumenty

® PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa
diugotrwata przewodow

o PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Czes¢ 3: Uszkodzenie fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

° N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”

° Karty katalogowe zastosowanych urzadzer
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3. Opis projektowanej instalacji

produkcji energii elektrycznej z generatorow fotowoltalcznych w poétaca pradu:
statego, a nastepnie przeksztatceniu na prad przemienny o napieciu 400V przez
inwertery tréjfazowe. Energia ta bedzie wykorzystywana na wiasne potrzeby. Moduty
fotowoltaiczne o tacznej mocy 89,7 kWp zostang zainstalowane na dziatce i bedg
nachylone pod katem 35 stopni wzgledem ziemi. Moduly nalezy zainstalowaé na
dedykowanej konstrukcji (stelaz aluminiowo-stalowy, posadowiony na fundamencie
lub bloczkach betonowych). Droga wjazdowa na teren inwestycji bedzie

zlokalizowana w potudniowej czesci inwestycji .

4. Dobor urzadzen

o Generatory

Instalacja sktadac sie bedzie z modutéw PV oraz PVT (80%/20%) o mocy
szczytowej 230 Wp. Szczegdtowe parametry generatora w warunkach STC

przedstawia ponizsza tabela:

Parametr

Pax 230 Wp
Vi 295V
- 7,84 A
Ve 36,89 V
b 8,43 A
sprawnosc¢ 14,1 %
szerokosc¢ 990 mm
grubos¢ 35 mm
diugos¢ 1635 mm
waga 19 kg

¢ Inwertery sieciowe

Urzadzeniami odpowiedzialnymi za wspoiprace z generatorami bedg
beztransformatorowe falowniki tréjfazowe np. firmy SMA model Sunny Tri Power
17 000 TL, ktére wyposazone zostang w wytgczniki mocy DC. Inwertery powinny
umozliwia¢ komunikacje w celu centralnego monitoringu pracy wszystkich
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przetwornic. Parametry charakteryzujgce wybrane inwertery prze@éfmajaspyggggggwq,_

W "'._,.‘_. | =~

tabele: Wydz =
STRONA DC j
Moc maksymalna DC 17,41 kW
Maksymalne napiecie DC 1000 V
Minimalne napiecie DC 150 V
Napiecie inicjujace DC 188 V
Prad maksymalny 40 A
llos¢ niezaleznych wejsé MPP 2
llos¢ wejs¢ DC A5/B1
STRONA AC
Moc znamionowa (25°C /50°C) 17 kVA /17 kVA
Czestotliwo$¢ znamionowa 50 Hz
Maksymalny prad 246 A
SPRAWNOSC
Sprawnos$¢ max 98%
OBUDOWA
Stopien ochrony IP65

5. Opis potaczen

Moduty w podzielone zostang na 5 grup liczacych po 78 sztuk (przyktadowy
schemat potaczenia w faficuchy wg rysunkow EO1), kazda z nich potgczona zostanie
z falownikiem. Potgczenia poszczegdlnych generatoréow do odpowiednich grup
falownikow zostang zrealizowane za pomocg kabli dedykowanych dla instalacji
statopradowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 6 mm?. Kable taczace
poszczegdine moduty fotowoltaiczne bedg mocowane do konstrukcji wsporczej
samych modutéw fotowoltaicznych. Kable pomiedzy {aczeniami modutéw PV a
falownikami bedg prowadzone na trasach kablowych ostonietych za pomocg rur
ostonowych lub korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub korytka kablowe
bedg przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i beda odporne na
promieniowanie UV (prowadzenie kabli wzdtuz konstrukcji wsporczej lub w rurach
ostonowych w ziemi) . Falowniki zostang potaczone z rozdzielnig Inwerterow Rl za
pomoca kabli YKY 0,6/1kV 5x10mm? prowadzonym w rurze instalacyjnej w ziemi lub

wzdiuz konstrukcji wsporczej w korytku kablowym. Strona zmiennopradowa (AC)
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kazdego z falownikow zabezpieczona zostanie wytacznikiem nadmiarowe, pra;iowym
S314 B25. Wyprowadzenie mocy z rozdz. Rl zostanie zreallmmgne:“___:_, y
kabla typu YKY 5x70mm? prowadzonym w ziemi. Zabezpieczeme;:% I kabla
odptywowego do sieci stanowi¢ bedzie wytacznik mocy typu DPX 125 firmy Legrand.
Bedzie on wytacznikiem gtdéwnym kazdego pola instalacji fotowoltaicznej.

6. Montaz rozdzielnicy

Rozdzielnice Rl miesci¢ sie beda w obudowie o stopniu ochrony min 1P54.
Zostanie ona posadowiona na fundamencie termoutwardzalnym. Znajda sie w niej
zabezpieczenia nad prgdowe, przeciwprzepieciowe kazdego z urzadzen jak i
wytacznik gtéwny kazdego pola nn. Maskownice beda miaty mozliwosé
zaplombowania. Przyktadowy schemat rozdzielnicy zobrazowano na schemacie E02.

Na schemacie EQ3 umiejscowienie urzgdzen jest schematyczne.
7. Umiejscowienie urzadzen

Inwertery zainstalowa¢ na stelazach paneli PV, od ich wewnetrzne] strony.
Fundamenty rozdzielnic inwerterow zakopywane bedg pod zamontowanymi
panelami, od wewnetrznej strony konstrukcji wsporczej. Na schemacie EO03

umiejscowienie urzgdzen jest schematyczne.

8. Prowadzenie kabli

Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ zgodnie ze schematem. Potgczenia
miedzymodutowe beda realizowane poprzez fabryczne ztgczki. Kable utozone beda
S-/ie’ na podsypce z dziesieciocentymetrowej warstwy piasku i zasypane sie podobng
warstwg piasku. Na tak przygotowane warstwy nalezy utozyé niebieska folie
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego o grubosci 0,5 mm, catos¢ zakopaé na
gtebokosci minimum 0,8m. W przypadku krzyzowania kabli SN i nn zachowaé
odlegtos¢ pionowg 15 cm. W przypadku prowadzenia kabli DC i AC w jednym
wykopie zachowac odlegtos¢ miedzy nimi w wymiarze 25 cm. Przej$cia pod drogami

zabezpieczy¢ rurami stalowymi.

9. Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrong odgromowa objete zostang zabudowane na dziatce moduty

fotowoltaiczne PV, zostang one objete systemem potaczen wyréwnawczych. Kazdy
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modut PV zabudowany na dziatce zostanie przytaczony za pomocg przewodu
miedzianego LgY 6 mm2 z konstrukcja bazowg modutu. Nalezy: uziamlc kaz ,;

kratownic konstrukcji wsporczej. Projektuje sie wykonanie uziomow _pron:__wych |

uziemienie konstrukcji bazowej za pomoca tasmy stalowej FeZn 25%4 rehita:

10. Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi
stanowi¢ bedg modutowe ograniczniki przepie¢ firmy Dehn DG M TNS 275 FM.
Kazdy Inwerter zostanie zabezpieczony jednym ochronnikiem przepieciowym.
Wszystkie zabezpieczenia przepieciowe Inwerteréw zainstalowane zostang w
rozdzielnicy RI. Dodatkowo falowniki wyposazone beda fabrycznie w ograniczniki

przepie¢ DC typu Il
11. Konstrukcja wsporcza

Moduty zainstalowane beda na dedykowanej konstrukcji aluminowo-stalowe;j
posadowionej na fundamencie betonowym badz bloczkach betonowych.

Szczegdbtowy opis konstrukcji wg. Innego opracowania.

12. Zabezpieczenia jednostek wytwoérczych

Zgodnie z otrzymanymi warunkami przytgczenia inwertery posiada¢ beda
wbudowane zabezpieczenia: zerowo-nadnapieciowe, zabezpieczenia do ochrony
przed: obnizeniem napiecia, wzrostem napiecia, oraz zapobiegajace pracy niepetno
fazowej. Dodatkowo kazdy inwerter wyposazony jest w automatyke uniemozliwiajacg

prace wyspowa.

13. Uklad pomiarowy potposredni

Przewiduje sie montaz pomiaru energii wytworzonej przez instalacje
fotowoltaiczng dla wydawania swiadectw pochodzenia. Uktad pomiarowy potposredni
umiejscowiony zostanie w rozdzielnicy elektrycznej posadowionej na fundamencie w

bezposrednim otoczeniu rozdzielnicy RI. Uktad wyposazony bedzie w:

o Trzy przektadniki pradowe IMW 125/5 A/A, SVA, FS5, kl.0,5
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o Listwe kontrolno - pomiarowa typu WAGO 847-436/230-1000

¢ Listwy zaciskowe przekitadnikéw pradowych, licznika’ eh'erg?l e*e‘i&rycerEj,
listwy k-p, powinny by¢ ostoniete i przystosowane do otﬂamb@wama

e Licznik Landis+Gyr typu ZMD405CT.0459 3x230/400V, 5 A oraz modut
komunikacyjny CU-P42

Schemat ideowy uktadu pomiarowego pokazano na schemacie E04

13.1. Dobér przektadnikow pradowych na obwodach zasilajacych

obwody zrédet fotowoltaicznych

¢ Prad znamionowy pierwotny:

S P _ 85000

Jag = = = = 122,68 A
¥ V3xU, +3Bxcosg*U, +3x%1x400

Dobrano przektadniki IMW 125/5 A/A, 5VA, FS5, kI.0,5
90% * I, < I, < 120% * I,
09%125=1125A4A<12268<12+125=1504
e Pobér mocy obwodu wtérnego przektadnika
0,25%S, <S < S,
S = 851+52+3853
S$1—moc tracona na zaciskach = 1,25 VA

S2 — moc pobierana w jednym torze pradowym licznika ZMD = 0,125 VA

5242 %1

S§3 — moc tracona na obwodach wtérnych = m =0,35VA

0,25x5=125VA<1,75VA < 5VA

Warunek spetniony.
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14. Automatyka sterujaca
STARD STwo PO
Aby zapobiec wyprowadzeniu energii do sieci zewnetrzné'p&;@tgﬁ{huf siVby¢
wyposazony w automatyke sterujgcg odfgczaniem i zatgczaniem ﬁ%éﬁbzi;gr;lnyé%
inwerteréw. Sterowanie realizowane bedzie dzieki aparaturze kontrolno-pomiarowej,
oraz sterownika programowalnego sprzazbnego z uktadem stycznikéw. Analizator
podawat bedzie aktualne obcigzenie przylacza do sterownika, ten bedzie kolejno
zataczat badz rozigczat obwody inwerteréw tak aby nie pozwoli¢ na cofanie sie

pradu w strone sieci.

15. Uwagi koncowe

1. Roboty wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami , pod
kierunkiem osoby posiadajgcej kwalifikacje oraz uprawnienia budowlane i
uprawnienia SEP.

2. Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robét budowlano-montazowych” tom V , Instalacje elektryczne.

3. Instalacje wykonaé w $cistej koordynacji z wystrojem wnetrz i robotami
budowlanymi .

4. Przed przekazaniem robot do eksploatacji wykona¢ pomiary elektryczne
przyrzadami posiadajgcymi legalizacje i homologacje :

o pomiar szybkiego wytaczenia
] pomiar opornosci izolacji przewodow
. pomiar opornoéci izolacji przewodu N w stosunku do przewodu PE przy
odtgczeniu od szyn N i PE w rozdzielniach
e  pomiar ciggtosci przewodu PE
D pomiar opornosci uziemien
° pomiar i badania dla tablicy bezpiecznikowej
5. Do odbioru dostarczyé protokoty badan , atesty i certyfikaty na aparaty i osprzet |,

dokumentacje powykonawcza.
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16. Zestawienie materialow

Lp. | Wyszczegolnienie Typ llosé Uwagi
1 Szafka termoutwardzalna IP min 54 1 szt
Fundament termoutwardzalny 1 szt.
Wytacznik nadpradowy 5314 B25 5 szt.
Wyt. R6z-nadpradowy P312 B16 1 szt.
4 | Ochronnik przepieciowy DG MTNS 275 | 5 szt
FM
Whytgcznik mocy DPX 125 1 szt.
Modut fotowoltaiczny PV 312 szt.
Modut fotowoltaiczny 78 szt.
hydrydowy PVT
7 | Kabel solarny 6 mm 400 mb
Inwerter sieciowy 17 kW S szt.
9 | Przewdd YKY 5x10mm 250 mb
YKY 5x70mm 30 mb
FTP (monitoring | 200 mb.
inwerterow)
10 | Instalacja uziemiajgca komplet
11 | Konstrukcja wsporcza komplet
12 | Uktad pomiarowy komplet
13 | Automatyka sterujaca komplet
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16. Obliczenia

ATO WY

16.1.  Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przew:g;@é"@;;

Fev by te

Obcigzenie znamionowe rozdzielni R

Moc szczytowa instalacji fotowoltaicznej: 85 [kW]
Napiecie zasilania: 0,4 [kV]
Prad obcigzenia: 122,68 [A]

Wyprowadzenie mocy z rozdz. Rl do sieci zostanie zrealizowane za pomocg
kabla typu YKY 5x70 [mmz]. Zabezpieczenie kabla odptywowego ze strony
rozdz. Rl stanowi¢ bedzie wytacznik mocy typu DPX 125 A firmy Legrand z
nastawg 125 A. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata kabla typu YKY
5x70[mm?] uktadanego w ziemi w rurze instalacyjnej wynosi 151[A].

Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczen:

[1] lg< In €1z
(2] I, 1,45x 1z
gdzie:

« |g — obliczeniowy prad obcigzenia dtugotrwatego

+ In— prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego przed przecigzeniem
» |z — obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewodu

« |, — prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego przed przecigzeniem
I5(85 kW) = 122,68 [A]

In =125 [A]

Iz =151 [A]

lo= 1,45 x 125 [A]= 181,25 [A]

Is(85 kW) = 122,63 [A] < In= 125 [A] £ 12 =151 [A] = warunek [1] spetniony
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lo=1,45 x 125 [A] = 181,25 [A] £ 1,45 x 151 [A]= 218,95 [A] — warunek [2]

speiniony STAROS T

H A 1 -
1 Arehis.
chi

|

e Obcigzenie znamionowe falownika typu SUNNY TRIPOWER 17 000 TL

Moc znamionowa falownika: 17 [kW]
Prad obcigzenia: 24,6 [A]

Jako potgczenie pomiedzy falownikami a rozdzielnig RI dobrano kable typu
YKY 5x10mm2 uktadanymi w ziemi o obciazalnosci prgdowej 52 [A].

Dla kabla typu YKY 5x10 [mm?] wprowadzono wsp. korekcyjny dla kabli
wielozytowych - do 6 kabli utozonych w pojedynczej warstwie w korytku
nieperforowanym = 0,57; czyli obcigzalnos¢ powyzszego kabla wyniesie 0,57
x 52 A = 29,64 [A].

Sprawdzenie doboru kabli i zabezpieczen:

[1] 52 Iy sl

2] l,< 1.45x Iz

Jako zabezpieczenie przecigzeniowe kabla dobrano wytacznik nadmiarowo

pradowy typu S 314 B 25 .
Is(17KW) = 24,6 [A]

In =25 [A]

|z = 29,64 [A]

l, = 1,45 x 25 [A]=36,25 [A]

lg(17kW) = 24,6 [A] = In= 25 [A] £ Iz = 29,64 [A] = warunek [1] spetniony

l, = 1,45 x 25 [A] = 36,25 [A] < 1,45 x 29,64 [A]= 42,978 [A] — warunek [2]

spetniony
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IV. OPIS TECHNICZNY - Branza Sanitarna
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