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2. Oznaczenia urządzeń instalacji budowlanych 

 
Urządzenia instalacji budowlanych, których lokalizację należy określić na rysunkach 
architektoniczno-budowlanych, oznacza się graficznie za pomocą symboli zestawionych 

poniżej.  
Oznaczenia te stosuje się na rysunkach rzutów poszczególnych kondygnacji obiektu  
budowlanego opatrując je w razie potrzeby odpowiednimi opisami określającymi typ 

przedstawianych urządzeń. 
Przedstawienia urządzeń instalacji budowlanych na przekrojach obiektów budowlanych 
sporządzanych w podziałkach od 1:50 do 1:200 należy rysować zgodnie z ukształtowaniem ich 

rzutów i z uwzględnieniem podziałki zastosowanej na rysunkach. 
 

Uwaga: Wewnątrz uproszczonego oznaczenia urządzenia można umieszczać jego wymiary 
gabarytowe (długość × szerokość × wysokość), jak pokazano na oznaczeniu pieca 

ogrzewczego stałego i trzonu kuchennego węglowego stałego. 
 

 



3. Oznaczenia mebli wbudowanych 

 
Meble wbudowane przedstawia się na rysunkach rzutów obiektów budowlanych kreślonych z 
zastosowaniem oznaczeń uproszczonych. Pokazane oznaczenia mebli położonych poniżej lub 

przeciętych płaszczyzną przekroju kreśli się grubą linią ciągłą, zaś oznaczenia pawlaczy - 
cienką linią punktową. 
 

 
 
4. Oznaczenia elementów ruchomego wyposażenia obiektów budowlanych 
 

Oznaczenia uproszczone i wymiary elementów wyposażenia ruchomego oraz elementów 
powszechnego użytku zestawiono poniżej. 
 

 
 

 



5. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 

 
PN-B-01030:2000 – Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
6. Oznaczenie instalacji c.o. 

 
PN-84/B-01400 Centralne ogrzewanie Oznaczenia na rysunkach  
 

Informacje: 
Przedmiotem normy są zasady wykonywania rysunków technicznych oraz oznaczenia 
urządzeń i elementów instalacji centralnego ogrzewania. 

 
Oznaczenia zawarte w/w normie należy stosować na rysunkach wykonanych  
w podziałkach 1:200 ÷ 1:50, przy czym na rysunkach w podziałce 1:50 dopuszcza się 

stosowanie oznaczeń wg rzeczywistych wymiarów i wyglądu przedmiotu. 
 
Oznaczenia podane należy stosować do tych przedmiotów, których oznaczenie graficzne jest 

niezbędne dla czytelności rysunku. Do oznaczenia urządzeń nie objętych normą dopuszcza się 
stosowanie własnych oznaczeń. Oznaczenia te powinny być objaśnione w opisie. 
Graficzne oznaczenia przytoczone w normie dopuszcza się uzupełniać literowymi, cyfrowymi 

lub literowo cyfrowymi oznaczeniami precyzującymi techniczną charakterystykę opisywanego 
elementu. 
 

Na rysunku każdego pomieszczenia w rzucie poziomym powinien być podany numer i 
przeznaczenie pomieszczenia, temperatura obliczeniowa i zapotrzebowanie ciepła dla 
danego pomieszczenia. Dopuszcza się w przypadkach oczywistych nie podawać 

przeznaczenia pomieszczenia. 
Numeracja pomieszczeń ogrzewanych zaczyna się dla: 
podziemia - od 01 

przyziemia - od 1 
I piętra - od 101 



II piętra - od 201 

III piętra - od 301 itd. 
Klatki schodowe oznacza się literą K (np. K1, K2 itd.). 
 

Numer pomieszczenia i temperatura powinny być podane w kółku, w rzucie poziomym na 
środku pomieszczenia, w rozwinięciu – nad grzejnikiem.  
 

Przykładowy układ oznaczeń podano na rysunku: 

 
 

Oznaczenia urządzeń należy rysować wg ich gabarytów z wyjątkiem uzbrojenia przewodów (nie 
dotyczy rozwinięć i schematów). 
W przypadku oznaczenia na jednym rysunku urządzeń istniejących i projektowanych, 

oznaczenia urządzeń istniejących należy rysować linią wyraźnie cieńszą.  
Oznaczenia należy wykonywać w technice czarno-białej. Do oznaczenia przewodów dopuszcza 
się stosowanie kolorów, w zależności od rodzaju przewodzonego czynnika. 

 
Oznaczenia ogólne 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 



 
 
Oznaczenia przewodów w zależności od rodzaju czynnika 

 
 
 

 



 
 
 

 



Mocowanie przewodów 
 

 
 

Armatura i osprzęt 
 

 



 
 



 



 
 
Wydłużki - kompensatory 
 

 
 
Wymienniki ciepła 
 

 



Kotły 
 

 
 

Zbiorniki 
 

 



Pompy  
 

 
 
Urządzenia ogrzewcze 
 

 



 
 
7. Oznaczenia instalacji wewnętrznych wod-kan. 
 

PN-84 / B-01701 – instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne oznaczenia  
na rysunkach. 
 
Przedmiotem normy są oznaczenia na rysunkach urządzeń wewnętrznych wodociągowych 

wody zimnej i ciepłej oraz urządzeń kanalizacyjnych. Oznaczenia zawarte w normie należy 
stosować na rysunkach wykonanych w podziałkach 1 : 200 + 1 : 50, przy czym na rysunkach  
w podziałce 1 : 50 dopuszcza się stosowanie oznaczeń według rzeczywistych wymiarów i 

wyglądu przedmiotu. 
 
Podane w normie oznaczenia należy stosować do tych przedmiotów, których oznaczenie 

graficzne jest niezbędne dla czytelności rysunku. 
Do oznaczenia urządzeń nie objętych normą dopuszcza się stosowanie własnych oznaczeń. 
Oznaczenia te powinny być objaśnione w opisie. 

Graficzne oznaczenia przytoczone w normie dopuszcza się uzupełniać literowymi, cyfrowymi 
lub literowo-cyfrowymi oznaczeniami precyzującymi techniczną charakterystykę opisywanego 
elementu. 

 
Oznaczenia ogólne 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Oznaczenia przewodów 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Mocowania przewodów 

 



Armatura 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Uzbrojenie przewodów i osprzętu 

 
 



Urządzenia do podgrzewania wody 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Zbiorniki i pompy 

 

 
Przybory 
 

 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

 



 

 
Oznaczenia pionów i węzłów kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne należy oznaczać numerami 

w kółkach. Węzły kanalizacyjne należy oznaczać kolejnymi numerami.  
Piony deszczowe należy oznaczać symbolem RD. 
Oznaczenia urządzeń należy rysować wg ich gabarytów, z wyjątkiem uzbrojenia przewodów. 

W przypadku oznaczenia na jednym rysunku urządzeń istniejących i projektowanych 
oznaczenia urządzeń istniejących należy rysować linią wyraźnie cieńszą. 
Barwy oznaczeń. Oznaczenia należy wykonywać w technice czarno-białej. Do oznaczenia 

przewodów dopuszcza się stosowaniem kolorów 
 
 

8. Oznaczenia instalacji wewnętrznych wentylacji mechanicznej 
 
PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja Rysunek techniczny Zasady wykonywania  

i oznaczenia 
 
Przedmiotem normy są zasady wykonywania rysunków technicznych oraz oznaczenia 

urządzeń i elementów instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i odpylających, 
stosowane we wszystkich stadiach dokumentacji technicznej. 
Każdą instalację wentylacji lub klimatyzacji oznacza się symbolem literowym i numerem 

porządkowym. Wszystkie urządzenia i elementy instalacji należy oznaczać tymi samymi 
symbolami jak instalacja, uzupełnionymi o kolejny numer urządzenia i elementu.  
Na schematach instalacji, wykazie urządzeń oraz specyfikacji podaje się przyjęte 

oznaczenia instalacji. 
 
Dodatkowo w razie konieczności lub celu przekazania niezbędnych informacji na rysunkach 

umieszcza się wymagania techniczne, warunki techniczne wykonania, wyjaśnienia i wskaźniki 
montażowe lub technologiczne, tablice wykazu urządzeń i elementów. 
 

Sporządzanie rysunku instalacji (rzuty poziome i przekroje): 

 Podziałka rysunku - podziałki rysunku dobiera w zależności od stadium dokumentacji, 
dla którego opracowywany jest rysunek oraz od stopnia złożoności rysowanych 

instalacji. 

 Rysunek instalacji powinien: 

- umożliwiać zwymiarowanie i wyspecyfikowanie wszystkich urządzeń i elementów 
instalacji koniecznych 
- w czytelny sposób przedstawiać wzajemne powiązania przedstawionych na nim 

instalacji 
- określać położenie instalacji w stosunku do konstrukcji budowlanej lub urządzeń 
technologicznych 

- zawierać niezbędną ilość rzutów poziomych, przekrojów, węzłów, szczegółów oraz 
wielkość podziałki, aby umożliwić spełnienie powyższych wymagań. 

 

Rysunki instalacji wykonuje się na podkładach architektonicznych lub konstrukcyjno-
budowlanych, a w szczególnych przypadkach (instalacje odciągów miejscowych, odpylania) 
na podkładach technologicznych. Podkłady należy wykreślać linią cienką, natomiast 



wrysowane na nich instalacje wykreśla się linią odpowiednio grubszą. Grubość linii 

rysowanej instalacji dobiera się w zależności od wielkości podziałki, wielkości rysowanego 
urządzenia lub elementu oraz stopnia skomplikowania rysunku. 
 

Na rzutach i przekrojach należy przedstawić; 
a) rysowaną instalację zawierającą następujące elementy: 
- oznaczenie instalacji, urządzeń i elementów, 

- numer lub nazwę pomieszczenia, 
- parametry powietrza (t, °C, ϕ, %) utrzymywane w pomieszczeniach przez instalację 
klimatyzacyjną, 

- wymiary przekrojów lub średnic przewodów, 
- oznaczenia miejsc zabudowy aparatury kontrolno-pomiarowej lub regulacyjnej, 
- rozmieszczenie podwieszeń i podpór w przypadku stosowania nietypowej ich konstrukcji; 

zasadę rozmieszczania podpór i podwieszeń typowych oraz ich typy podaje się opisowo w 
formie danych technicznych na rysunku, 
 

b) obrys architektoniczny lub konstrukcyjno-budowlany obiektu, na którym powinny znajdować 
się : 
- konstrukcje budowlane mające wpływ na prowadzenie przewodów wentylacyjnych lub 

lokalizację urządzeń, 
- koordynacyjne osie budynku, 
- rzędne podłóg, kondygnacji lub podestów, 

 
c) obrys urządzeń technologicznych posiadających odciągi lub w inny sposób wpływających na 
prowadzenie przewodów, 

 
d) wymiarowe powiązanie urządzeń i elementów instalacji z konstrukcją budynku urządzeniem 
technologicznym; wymiary sytuacyjne instalacji należy podawać od krawędzi urządzenia, 

elementu, przewodu do krawędzi konstrukcji budowlanej (ściany, stropu, podciągu, 
słupa);należy unikać wymiarowania między osiami, 
 

e) niezbędne objaśnienia i instrukcje 
 
f) wykaz urządzeń i elementów instalacji zawierający: 

- nazwę, typ, wielkość urządzenia lub elementu, 
- charakterystykę techniczną urządzenia lub elementu, 
- wymiary elementów nietypowych, 

- numer normy, katalogu producenta ewentualnie rysunku konstrukcyjnego, 
- liczbę sztuk lub kompletów. 
 

 
Wykaz poszczególnych urządzeń i elementów wchodzących w skład instalacji powinien 
być zamieszczony na rysunku lub w formie załącznika. 

 
Schematy instalacji 
Schematy instalacji wykonuje się przy projektowaniu instalacji w celu: 

a) wykonania obliczeń sieci przewodów - schematy obliczeniowe, 
b) zobrazowania przyjętej koncepcji lub zasady działania - schematy ideowe, 
c) regulacji instalacji - schematy regulacyjne, 

d) opracowania wytycznych dla automatycznej regulacji - schematy technologiczne. 
 
Dokładność wykonania schematów oraz liczba i rodzaj zawartych w nim informacji zależy od 

przeznaczenia, i stadium dokumentacji, dla którego został on opracowany. 
 



Schematy instalacji wykonuje się w rzutach aksonometrycznych lub jako schematy 

płaskie. 
Zaleca się wykonywanie schematów obliczeniowych i regulacyjnych w rzutach 
aksonometrycznych. 

 
Informacje podawane na schematach. 
Na schematach instalacji należy przedstawić: 

a) urządzenia i przewody wchodzące w skład instalacji, 
b) oznaczenia instalacji urządzeń, 
c) przekroje lub średnice przewodów, zmiany kierunku ich prowadzenia, rozgałęzienia, wloty lub 

wyloty, przepustnice lub zasuwy do regulacji, 
d) strumień objętości przepływającego powietrza w charakterystycznych punktach sieci 
przewodów, jak: rozgałęzienia, wloty, wyloty, przepustnice lub zasuwy regulacyjne, 

e) przy schematach regulacyjnych - również tolerancje objętościowego strumienia powietrza w 
przypadkach zaostrzonych wymagań, 
f) punkty pomiarowe, 

g) schematy automatycznej regulacji i aparatury kontrolno-pomiarowej. 
 
Oznaczenia parametrów technicznych. 

Wartość strumienia objętości przepływającego powietrza (w m3/s) umieszcza się na 
odnośnikach nad linią odniesienia, a pod linią odniesienia podaje się przekrój lub średnicę 
przewodu (w mm), ewentualnie prędkość strumienia powietrza (w m/s). 

Przy wlotach i wylotach wartości ww parametrów umieszcza się nad i pod strzałką określającą 
kierunek przypływu powietrza. 
 

Oznaczenia dodatkowe. Dla oznaczeń elementów i urządzeń instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych nie objętych niniejszą normą dopuszcza się stosowanie własnych 
producentów, biur projektowych, innych norm. 

 
Podział oznaczeń na rysunkach instalacji wentylacji i klimatyzacji 
a/ oznaczenia ogólne 

opis i oznaczenie przewodów (nie izolowane, izolowane, murowane, zmiany kierunków, 
wymiarowanie odległości od 
elementów innych, kierunki przepływu 

 
b/ urządzenia wprowadzające powietrze w ruch oznaczenia ogólne 
wentylatory, wywietrzaki 

 
c/ Urządzenia oczyszczające powietrze 
filtry, cyklon, odpylacz, 

 
d/ Urządzenia uzdatniające powietrze 
nagrzewnice, zespoły ogrzewczo-wentylacyjne, chłodnice, wymienniki, 

 
e/ Urządzenia klimatyzacyjne 
klimatyzatory, bloki central, centrale klimatyzacyjne, 

 
f/ Elementy prowadzące powietrze 
przewody sztywne, elastyczne, kolana, łuki, trójniki, dyfuzory, 

 
g/ Elementy wyposażenia otworów (wlotów lub wylotów) wentylacyjnych  
przewody ze szczeliną nawiewną, kratki wentylacyjne, anemostat, ssawki, okapy, czerpnie, 

wyrzutnie, 
 
 



h/ Elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych 

przepustnice, klapy, zasuwy, podstawy dachowe, rewizje, 
 
i/ Urządzenia i elementy tłumiące hałas i drgania 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

 
 
 



 
Urządzenia wprowadzające powietrze w ruch oznaczenia ogólne 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 
 
Urządzenia oczyszczające powietrze 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 



Urządzenia uzdatniające powietrze 

 

 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Urządzenia klimatyzacyjne 

 
 
 

 
 



 
 

Elementy prowadzące powietrze 
 

 



 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
Elementy wyposażenia otworów (wlotów lub wylotów) wentylacyjnych 
 

 
 



 



Elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych 

 



Urządzenia i elementy tłumiące hałas i drgania 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 


